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Projektowany kanat nawiewny

typu "Z" o wymiarach 35x35cm
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Zawor antyskazeniowy EA dn40

Zawor kulowy dn40
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Filtr skosny osadnikowy dn40

205m

©
S
30

=0

155t

)
=}
G
El
O

val
9155t _E

projektowany elektryczny
przeplywowy ogrzewacz wody
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Sktad opatu
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Zawor kulowy dn40
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odomierz jednostrumieniowy dn32 gn=6,0m3/h
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Oznaczenia:

@ pion instalacji wody zimnej
woda zimna

dn25 - $rednice rur stalowych tgczonych na gwint

©28St - Srednice zewnetrzne rur stalowych ocynkowanych

faczonych przez zaprasowywanie

/ wiaczy¢ do istniejacego

przytacza wodociggowego

EURO-PROJEKT Katarzyna Wolska

ul. Andersa4 m. 3
42-200 Czestochowa

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACII C.0.,
NAZWA KOTLOWNI WEGLOWE] ORAZ INSTALACII WOD-KAN
OPRACOWANIA W BUDYNKU OSWIATOWO-KOMUNALNYM
W SIERAKOWIE w_|>m_AH_<_ UL. SZKOLNA 2, DZ. 107

PRZEDMIOT INSTALACJA WODNA SKALA | DATA RYS.
RYSUNKU RZUT PIWNIC 1:100 [12.2014| 9

mar . NR UPR. FODPIS
PROJEKTOWAL | A\NDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06

mar . NR UPR. FODPIS
SPRAWDZIE WOJCIECH NOWAK SLK/3774/PWOS/11




