
Schemat R5 (R6) - obwody główne zasilania
60

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SP/Z1

Elewacja R5

Przekaźnik pomiarowy i kontrolny

Elewacja R5

Skrzynka przyłączeniowa

UWAGA!

Schematy dla rozdzielnicy R6 analogiczne

OPd 5x6 20m

1

2

3

4

5

6

+R5
-Q1
63A

+R5
-X1 1

=-W30=-W30

2 3 4 5

WYŁ. AWAR.

13

14

+R5
-S1

CZERWONY

C

+R5
-X1 6

+R5
-X1 7

1

2

+R5
-Q16

B
2A

kl. B+C
4 6 8

+R5 1 3 5 7

2

-OP1

X1

X2

+R5
-H1
biały
230V

X1

X2

+R5
-H2
biały
230V

X1

X2

+R5
-H3
biały
230V

L1 L2 L3
+R5

-PKZ
15-16-18 66-14

1

2

3

4

5

6

+R5
-Q2

B
6A

PE

X2:4
61-2

N

U1:~
61-1

L3  230/400V

Q10:5
61-1

L2  230/400V

Q10:3
61-1

L1  230/400V

Q10:1
61-1



Oświetlenie i ogrzewanie szafy , gniazdo serwisowe
61

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wył. krańcowy
drzwi R5

Ogrzewanie RT-B

L N

N

H1:X2
60-19

L3  230/400V

Q2:5
60-19

L2  230/400V

Q2:3
60-19

L1  230/400V

Q2:1
60-19

PE

OP1:8
60-19

+R5

-L1

+R5
-Kr1

1

2

+R5
-Q3

B
6A

+R5

-TH1

1

2

+R5
-Q4

B
6A

300W

1

2

+R5

-E1

GNIAZDO SERWISOWE
1P+N+T

230V/16A

NPH

+R5

-Gn1

1

2

+R5
-Q5

B
10A

PE

X2:4
62-2

N

U1:~
62-2

L3  230/400V

Q10:5
62-2

L2  230/400V

Q10:3
62-2

L1  230/400V

Q10:1
62-2



Zasilanie pomp
62

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

zabezp.
termiczne

sonda
wilgotności

L N

3 14 2

zabezp.
termiczne

sonda
wilgotności

L N

3 14 2

k. fabryczne k. fabryczne

M
3

M
3

PE

Gn1:PE
61-20

N

Gn1:N
61-20

L3  230/400V

Q2:5
61-20

L2  230/400V

Q5:1
61-20

L1  230/400V

Q2:1
61-20

2,4A

OSADNIK WTÓRNY

1,3kW

Pompa nr 1

U V W+ZG1
-Z1.P1

- ZR/62-8

1

2

3

4

5

6

+R5
-Q6

56A
2,5-4A

1.13-1.14 ZZ/67-8
1.21-1.22 - -

1

2

3

4

5

6

+R5
-K1M
67-14

+R5
-X2

1

+R5
-X2

2

+R5
-X2

3

+R5
-X2

4

+R5
-SWT1

- 67-8

+ZG1
-Z1.P1

62-6

1

2

+R5
-Q12

B
2A

+R5
-X3

1

+R5
-X3

2

+R5
-X3

3

+R5
-X2

5

2,4A

OSADNIK WTÓRNY

1,3kW

Pompa nr 2

U V W+ZG1
-Z1.P2

- ZR/62-14

1

2

3

4

5

6

+R5
-Q7

56A
2,5-4A

1.13-1.14 ZZ/68-9
1.21-1.22 - -

1

2

3

4

5

6

+R5
-K2M
68-14

+R5
-X2

6

+R5
-X2

7

+R5
-X2

8

+R5
-SWT2

- 68-9

+R5
-X3

4

+ZG1
-Z1.P2

62-12

1

2

+R5
-Q13

B
2A

+R5
-X3

5

+R5
-X3

6

PE

SWT3
63-1

N

U1:~
63-1

L3  230/400V

Q10:5
63-1

L2  230/400V

Q10:3
63-1

L1  230/400V

Q10:1
63-1



Zasilanie pomp
63

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

zabezp.
termiczne

sonda
wilgotności

L N

3 14 2

zabezp.
termiczne

sonda
wilgotności

L N

3 14 2

k. fabryczne k. fabryczne

M
3

M
3

PE

SWT2
62-19

N

SWT1
62-19

L3  230/400V

Q6:5
62-19

L2  230/400V

Q6:3
62-19

L1  230/400V

Q6:1
62-19

+R5
-X2

9

2,4A

OSADNIK WTÓRNY

1,3kW

Pompa nr 3

U V W+ZG1
-Z1.P3

- ZR/63-8

1

2

3

4

5

6

+R5
-Q8

56A
2,5-4A

1.13-1.14 ZZ/69-8
1.21-1.22 - -

1

2

3

4

5

6

+R5
-K3M
69-14

+R5
-X2

10

+R5
-X2

11

+R5
-X2

12

+R5
-SWT3

- 69-8

+R5
-X3

7

+ZG1
-Z1.P3

63-5

1

2

+R5
-Q14

B
2A

+R5
-X3

8

+R5
-X3

9

+R5
-X2

13

2,4A

OSADNIK WTÓRNY

1,3kW

Pompa nr 4

U V W+ZG1
-Z1.P4

- ZR/63-15

1

2

3

4

5

6

+R5
-Q9

56A
2,5-4A

1.13-1.14 ZZ/70-8
1.21-1.22 - -

1

2

3

4

5

6

+R5
-K4M
70-14

+R5
-X2

14

+R5
-X2

15

+R5
-X2

16

+R5
-SWT4

- 70-8

+R5
-X3

10

+ZG1
-Z1.P4

63-13

1

2

+R5
-Q15

B
2A

+R5
-X3

11

+R5
-X3

12

PE
64-1

N

U1:~
65-2

L3  230/400V

Q10:5
64-1

L2  230/400V

Q10:3
64-1

L1  230/400V

Q10:1
64-1



Zasilanie napedu jazdy zgarniacza
64

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

k. istniejący

M
3

PE

SWT4
63-20

L3  230/400V

Q6:5
63-20

L2  230/400V

Q6:3
63-20

L1  230/400V

Q6:1
63-20

+R5
-K6M
71-14

2A
1,1kW

NAPĘD JAZDY ZGARNIACZA

U V W+ZG1
-Z1.M

1

2

3

4

5

6

+R5
-Q10

56A
2,5-4A

1.13-1.14 ZZ/71-7
1.21-1.22 - -

1

2

3

4

5

6

+R5
-K5M
71-10

+R5
-X2

17

+R5
-X2

18

+R5
-X2

19

+R5
-X2

20

PE
65-2

L1  230/400V

Q11:1
65-2



Zasilanie układu sterowania i PLC
65

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sterowanie
pompą nr 2

Sterowanie
pompą nr 3

Sterowanie
pompą nr 4

Sterowanie
pompą nr 1

Sterowanie
napędem jazdy

zgarniacza

PE

SWT4
64-20

N

SWT1
63-20

L1  230/400V

Q10:1
64-20

~ ~

- +

+BAT -BAT

+R5
-U1

5A

187-253V
24V

1

2

+R5
-Q11

B
6A

7Ah
2x12V

-
+

+
R

5
-G

1

41

42 44

+R5

-K16A
66-14

24V
dc(+

)

:23
67-2

+R5
-XB 1

0,5A

24V
dc(-)

K
1A

:A
2

67-2

+R5
-X4 1

24V
dc(+

)

:23
68-2

+R5
-XB 2

0,5A

24V
dc(-)

K
4A

:A
2

68-2

+R5
-X4 2

24V
dc(+

)

:23
69-2

+R5
-XB 3

0,5A
24V

dc(-)

K
7A

:A
2

69-2

+R5
-X4 3

24V
dc(+

)

:23
70-2

+R5
-XB 4

0,5A

24V
dc(-)

K
10A

:A
2

70-2

+R5
-X4 4

24V
dc(+

)

:23
71-2

+R5
-XB 5

0,5A

24V
dc(-)

K
13A

:A
2

71-2

+R5
-X4 5

24Vdc(+)
66-2

24Vdc(-)
66-2



Zasilanie układu sterowania i PLC
66

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

REZERWA

PLC CPU

Moduł
radiowy

Sygnalizacja
awarii ogólnej

Elewacja R5
buczek

Powielenie styków CKF

Moduł wejść / wyjść cyfrowych

REZERWAREZERWA

REZERWA

24Vdc(+)
65-19

24Vdc(-)
65-19

24V
dc(+

)
24V

dc(+
)

+R5
-XB 6

2A

+R5
-XB 14

0,5A

24V
dc(-)

24V
dc(-)

+R5
-X4 6

+R5
-X4 10

+R5
-XB 7

0,5A

+R5
-XB 15

0,5A

+R5
-X4 7

+R5
-X4 11

24V
dc(+

)

K
1A

:11
73-2

+R5
-XB 8

0,5A

+R5
-XB 16

0,5A

+R5
-X4 12

24V
dc(+

)

K
7A

:11
74-2

+R5
-XB 9

0,5A

24V
dc(+

)

K
14A

:41
75-2

+R5
-XB 10

0,5A

+R5
-XB 17

0,5A

+R5
-X4 13

24V
dc(+

)

O
P

1
76-2

+R5
-XB 11

0,5A

24V
dc(+

)

+R5
-XB 12

0,5A

A1

A2

+R5
-K16A

24V

15

16 18

+R5

-PKZ
60-15

+R5
-XB 18

0,5A

+R5
-X4 14

24V
dc(-)

K
17A

:A
2

78-2

+R5
-X4 8

X1

X2

+R5

-H14
czerwony

24V

11

12 14

+R5

-K23A
78-15

1

2
+R5

-SA1

+R5
-XB 13

0,5A

+R5
-X4 9



Sterowanie pompą nr 1
67

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRACA
POMPY NR 1

KONTROLA GOTOWOŚCI
POMPY NR 1

SYGN. AWARIISTEROWANIE STEROWANIE
LOKALNE ZDALNE

SYGN. PRACY
POMPY NR 1

Elewacja R5

Elewacja R5 Elewacja R5

Elewacja R5

Elewacja R5

24Vdc(-)

X4:1
65-11

24Vdc(+)

XB:1
65-10

A1

A2

+R5
-K1A

24V

0 III
+R5
-S2

II

23

24
I

13

14

A1

A2

+R5
-K2A

24V

+R5

-SWT1
62-8

A1

A2

+R5
-K3A

24V

1.13

1.14

+R5
-Q6
62-6

X1

X2

+R5
-H4

czerwony
24V

41

42 44

+R5
-K3A

67-8

START

13

14

+R5
-S4

zielony

STOP

21

22

+R5
-S3

czerwony

A1

A2

+R5
-K1M

24V

41

42 44

+R5
-K1A

67-4

33

34

+R5
-K1M
67-14

11

12 14

+R5
-K2A

67-6

X1

X2

+R5
-H5

zielony
24V

11

12 14

+R5
-K17A

78-4



Sterowanie pompą nr 2
68

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRACA
POMPY NR 2

KONTROLA GOTOWOŚCI
POMPY NR 2

SYGN. AWARIISTEROWANIE STEROWANIE
LOKALNE ZDALNE

SYGN. PRACY
POMPY NR 2

Elewacja R5

Elewacja R5 Elewacja R5

Elewacja R5

Elewacja R5

24Vdc(-)

X4:2
65-13

24Vdc(+)

XB:2
65-12

A1

A2

+R5
-K4A

24V

0 III
+R5
-S5

II

23

24

A1

A2

+R5
-K5A

24V

I

13

14

A1

A2

+R5
-K6A

24V

+R5

-SWT2
62-14

1.13

1.14

+R5
-Q7

62-12

X1

X2

+R5
-H6

czerwony
24V

41

42 44

+R5
-K6A

68-9

A1

A2

+R5
-K2M

24V

START

13

14

+R5
-S6

zielony

STOP

21

22

+R5
-S7

czerwony

41

42 44

+R5
-K4A

68-5

33

34

+R5
-K2M
68-14

X1

X2

+R5
-H7

zielony
24V

11

12 14

+R5
-K18A

78-6

11

12 14

+R5
-K5A

68-6



Sterowanie pompą nr 3 
69

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRACA
POMPY NR 3

KONTROLA GOTOWOŚCI
POMPY NR 3

SYGN. AWARIISTEROWANIE STEROWANIE
LOKALNE ZDALNE

SYGN. PRACY
POMPY NR 3

Elewacja R5

Elewacja R5 Elewacja R5

Elewacja R5

Elewacja R5

24Vdc(-)

X4:3
65-15

24Vdc(+)

XB:3
65-14

A1

A2

+R5
-K7A

24V

0 III
+R5
-S8

II

23

24

A1

A2

+R5
-K8A

24V

I

13

14

A1

A2

+R5
-K9A

24V

+R5

-SWT3
63-7

1.13

1.14

+R5
-Q8
63-5

X1

X2

+R5
-H8

czerwony
24V

41

42 44

+R5
-K9A

69-8

A1

A2

+R5
-K3M

24V

START

13

14

+R5
-S9

zielony

STOP

21

22

+R5
-S10

czerwony

41

42 44

+R5
-K7A

69-5

33

34

+R5
-K3M
69-14

X1

X2

+R5
-H9

zielony
24V

41

42 44

+R5
-K19A

78-8

11

12 14

+R5
-K8A

69-6



Sterowanie pompą nr 4
70

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRACA
POMPY NR 4

KONTROLA GOTOWOŚCI
POMPY NR 4

SYGN. AWARIISTEROWANIE STEROWANIE
LOKALNE ZDALNE

SYGN. PRACY
POMPY NR 4

Elewacja R5

Elewacja R5 Elewacja R5

Elewacja R5

Elewacja R5

24Vdc(-)

X4:4
65-17

24Vdc(+)

XB:4
65-16

A1

A2

+R5
-K10A

24V

0 III
+R5

-S11
II

23

24

A1

A2

+R5
-K11A

24V

I

13

14

A1

A2

+R5
-K12A

24V

+R5

-SWT4
63-15

1.13

1.14

+R5
-Q9

63-13

X1

X2

+R5
-H10

czerwony
24V

41

42 44

+R5
-K12A

70-8

A1

A2

+R5
-K4M

24V

START

13

14

+R5
-S12

zielony

STOP

21

22

+R5
-S13

czerwony

41

42 44

+R5
-K10A

70-5

33

34

+R5
-K4M
70-14

X1

X2

+R5
-H11

zielony
24V

11

12 14

+R5
-K20A

78-10

11

12 14

+R5
-K11A

70-6



Sterowanie napędem jazdy zgarniacza
EL-71

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ PODPIS DATA

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

08.2015

TYTUŁ RYSUNKU

08.2015
PODPIS

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

NR UPR.

OBIEKT

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

na Os. Borek we Wronkach"

Rozdzielnica R4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Elewacja R5

ZDALNE LOKALNE

Elewacja R5

AWARII

KONTROLA

Elewacja R5

Elewacja R5 Elewacja R5

GOTOWOŚCI
WYBÓR TRYBU
STEROWANIA

SYGNALIZACJA JAZDA

DO PRZODU
JAZDA

DO TYŁU

Elewacja R5

PRACA

NAPĘDU JAZDY

KRAŃCÓWKA KRAŃCÓWKA

k. istniejące

24Vdc(-)

X4:5
65-19

24Vdc(+)

XB:5
65-18

A1

A2

+R5
-K13A

24V

0 III
+R5

-S14
II

23

24

A1

A2

+R5
-K14A

24V

I

13

14

A1

A2

+R5
-K15A

24V

1.13

1.14

+R5
-Q10
64-10

X1

X2

+R5
-H12

czerwony
24V

11

12 14

+R5

-K15A
71-7

11

12 14

+R5

-K14A
71-5

A1

A2

+R5
-K5M

24V

21

22

+R5
-K6M
71-14

STOP

21

22

+R5
-S15

czerwony

+R5
-S17
71-14

DO TYŁU

13

14

+R5
-S16

ZIELONY

- 71-14

+ZG1
-WKR1

+R5
-X3

13

+R5
-X3

14

43

44

+R5
-K5M
71-10

11

12 14

+R5

-K13A
71-4

11

12 14

+R5

-K21A
78-11

21

22

+R5
-K5M
71-10

A1

A2

+R5
-K6M

24V

DO TYŁU

13

14

+R5
-S17

ZIELONY

- 71-10

+R5
-S16
71-10

+R5
-X3

15

+R5
-X3

16

+ZG1
-WKR2

43

44

+R5
-K6M
71-14

11

12 14

+R5

-K22A
78-13

53

54

+R5
-K5M
71-10

X1

X2

+R5
-H13

zielony
24V

53

54

+R5
-K6M
71-14



Konfiguracja sterownika
72

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

8
64
32

C

3

16

4

7

2

44

2

8

3
1

4 8

3 7

4 8

3 7

PWR IOX1 PWR

P2

X2

P1

6

5

ONOFF
ADDRESS

2

1

2 6

1 5

2 6

1 5

ACT1

LNK2

ACT2

BF

LNK1

MT

SF

PWR

PF

PF IO

DI 2DI 2

DI 5

DI 6

DI 7

DI 3

DI 4

DI 5

DI 6

DI 7

DI 3

DI 4

DI 0

DI 1

MF

RUN

DI 0

DI 1

MF

RUN

DI 8x
DC 24 V DC 24 V

DI 8x

8 4

7 3

48

7 3

48

37

8

7

6 2

5 1

6 2

5 1

26

15

6

5

DI 2 DI 2

DI 5

DI 6

DI 7

DI 3

DI 4

DI 5

DI 7

DI 6

DI 4

DI 3

DI 0

DI 1

RUN

MF

DI 1

DI 0

MF

RUN

DO 2DI 2

DO 7

DO 6

DO 4

DO 5

DO 3

DI 5

DI 7

DI 6

DI 4

DI 3

RUN

DO 1

DO 0

MF

DI 1

DI 0

MF

RUN

DI 8x
DC 24 V

DI 8x
DC 24 VDC 24 V

DI 8x DO 8x
DC 24 V

Moduł radiowy

Bluetooth Ethernet

adapter portu

2,4GHz

Antena
dookóla OMNI

3dBi 2,4GHz
z przewodem

power

LAN

Ethernet 

+R5
-PLC

Platforma PLC:

- moduł komunikacyjny Profinet z zasilaczem 24VDC

- - moduł wejść cyfrowych 8DI 5szt.

- moduł wyjść cyfrowych 8DO 1szt.

+R5
-MR1



Moduł nr 1 wejść cyfrowych
73

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8DIIM 053PN MODUŁ:STEROWNIK:MOD1

24Vdc(+)

XB:8
66-10

DI0

LOKALNE

POMPA NR 1

TRYB STEROWANIA

1

11

12 14

+R5
-K1A

67-4

DI1

ZDALNE

POMPA NR 1

TRYB STEROWANIA

5

41

42 44

+R5
-K2A

67-6

DI2

NR 1

AWARIA

POMPA

2

11

12 14

+R5
-K3A

67-8

DI3

NR 1

PRACA

POMPA

6

13

14

+R5
-K1M
67-14

DI4

LOKALNE

POMPA NR 2

TRYB STEROWANIA

3

11

12 14

+R5
-K4A

68-5

DI5

ZDALNE

POMPA NR 2

TRYB STEROWANIA

7

41

42 44

+R5
-K5A

68-6

DI6

NR 1

AWARIA

POMPA

4

11

12 14

+R5
-K6A

68-9

DI7

NR 1

PRACA

POMPA

8

13

14

+R5
-K2M
68-14



Moduł nr 2 wejść cyfrowych
74

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

24Vdc(+)

XB:9
66-11

8DIIM 053PN MODUŁ:STEROWNIK:MOD2

DI0

LOKALNE

POMPA NR 3

TRYB STEROWANIA

1

11

12 14

+R5
-K7A

69-5

DI1

ZDALNE

POMPA NR 3

TRYB STEROWANIA

5

41

42 44

+R5
-K8A

69-6

DI2

NR 3

AWARIA

POMPA

2

11

12 14

+R5
-K9A

69-8

DI3

NR 3

PRACA

POMPA

6

13

14

+R5
-K3M
69-14

DI4

LOKALNE

POMPA NR 4

TRYB STEROWANIA

3

11

12 14

+R5
-K10A

70-5

DI5

ZDALNE

POMPA NR 4

TRYB STEROWANIA

7

41

42 44

+R5
-K11A

70-6

DI6

NR 4

AWARIA

POMPA

4

11

12 14

+R5
-K12A

70-8

DI7

NR 4

PRACA

POMPA

8

13

14

+R5
-K4M
70-14



Moduł nr 3 wejść cyfrowych
75

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8DIIM 053PN MODUŁ:STEROWNIK:MOD3

24Vdc(+)

XB:10
66-12

DI0

ZGARNIACZA

TRYB STER. LOKALNE

NAPĘD JAZDY

1

41

42 44

+R5
-K14A

71-5

DI1

ZGARNIACZA

TRYB STER. ZDALNE

NAPĘD JAZDY

5

41

42 44

+R5
-K13A

71-4

DI2

ZGARNIACZA

AWARIA

NAPĘD JAZDY

2

41

42 44

+R5
-K15A

71-7

DI3

ZGARNIACZA

JAZDA DO PRZODU

NAPĘD JAZDY

6

13

14

+R5
-K5M
71-10

DI4

ZGARNIACZA

JAZDA DO TYŁU

NAPĘD JAZDY

3

13

14

+R5
-K6M
71-14

DI5

REZERWA

-

-

7

DI6

REZERWA

-

-

4

DI7

REZERWA

-

-

8



Moduł nr 4 wejść cyfrowych
76

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8DIIM 053PN MODUŁ:STEROWNIK:MOD4

24Vdc(+)

XB:11
66-13

DI0

OCHRONY PRZEPIĘCIOWEJ

R5

AWARIA

1

-OP1

DI1

ZASILANIA

R5

AWARIA

5

11

12 14

+R5
-K16A

66-14

DI2

DZRWI SZAFY

R5

OTWARCIE

2

+R5

-Kr1

DI3

REZERWA

-

-

6

DI4

REZERWA

-

-

3

DI5

REZERWA

-

-

7

DI6

REZERWA

-

-

4

DI7

REZERWA

-

-

8



Moduł nr 5 wejść cyfrowych
77

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8DIIM 053PN MODUŁ:STEROWNIK:MOD5

DI0

rezerwa

-

-

1

DI1

rezerwa

-

-

5

DI2

rezerwa

-

-

2

DI3

rezerwa

-

-

6

DI4

rezerwa

-

-

3

DI5

rezerwa

-

-

7

DI6

rezerwa

-

-

4

DI7

rezerwa

-

-

8



Moduł wyjść cyfrowych
78

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8DOIM 053PN MODUŁ:STEROWNIK:MOD6

24Vdc(-)

X4:8
66-16

A1

A2

+R5
-K17A

24V

DO0

nr 1

ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ

POMPA

1

DO1

nr 2

ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ

POMPA

5

A1

A2

+R5
-K18A

24V

DO2

nr 3

ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ

POMPA

2

A1

A2

+R5
-K19A

24V

DO3

nr 4

ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ

POMPA

6

A1

A2

+R5
-K20A

24V

DO4

DO PRZODU

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ

JAZDA ZGARNIACZA

3

A1

A2

+R5
-K21A

24V

DO5

DO TYŁU

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ

JAZDA ZGARNIACZA

7

A1

A2

+R5
-K22A

24V

DO6

AWARII ZBIORCZEJ

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ

SYGNALIZACJA

4

A1

A2

+R5
-K23A

24V

DO7

REZERWA

-

-

8

A1

A2

+R5
-K24A

24V



Elewacja i wymiary R5 (R6)
79

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015
OBIEKT TYTUŁ RYSUNKU

11.2015
NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Rozdzielnica R5 R6

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

Śląskim"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cokół 200mm

DRZWI WEWNĘTRZNE

Obudowa ze stali nierdzewnej IP65 na cokole

o wymiarach 1800x800x400 (wys. x szer. x głęb.)

z drzwiami wewnętrznymi i osprzętem montażowym

-H1 -H2 -H3

-S2

-H4

-S4-S3

-H5

-H14

-S1

-S5
-H6

-S6 -S7

-H7

-S8
-H8

-S9 -S10

-H9

-S11
-H10

-S12 -S13

-H11

-S14

-H12

-S15 -S17-S16

-H13


