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"PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE
Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33, paw.38

1:100
Rzut dachu - plan instalacji odgromowej.
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Zespół Placówek Oświatowych  w Lisowie
Lisów ul. Szkolna 2, dz. nr ewid. 406/94 k.m. 2
Projekt budowlany termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Lisowie
ul. Szkolna 2 - ocieplenie dachu nad pomieszczeniami dydaktycznymi - część
elektryczna

SLK/4125/PWOE/12

TO-III/83861/18/76
instalacje
elektryczne

instalacje
elektryczne

Hamara

Wieczorek

Stanisław

Artur

ZK

FeZn 25x4mm
istniejący uziom otokowy
Ru ≤ 10Ω,

złacze rynnowe
złącze uniwersalne 4xM8 do łączenia drut- drut

ZK

FeZn 25x4mm
istniejący uziom otokowy
Ru ≤ 10Ω,

ZK

FeZn 25x4mm
istniejący uziom otokowy
Ru ≤ 10Ω,

ZK

FeZn 25x4mm
istniejący uziom otokowy
Ru ≤ 10Ω,

ZK

FeZn 25x4mm
istniejący uziom otokowy
Ru ≤ 10Ω,

ZK

FeZn 25x4mm
istniejący uziom otokowy
Ru ≤ 10Ω,

ZK

FeZn 25x4mm
istniejący uziom otokowy
Ru ≤ 10Ω,

ZK

FeZn 25x4mm
istniejący uziom otokowy
Ru ≤ 10Ω,

maszt anteny RTV - istniejący

R.S.

uchwyt rury
spustowej (h~1,5m)

masz/iglica odgromowa typ, wysokość jak na rysunku

Legenda:

Przyłączyć do istniejącej
instalacji odgromowej

Przyłączyć do istniejącej
instalacji odgromowej

Przyłączyć do istniejącej
instalacji odgromowej

drut  stalowy ocynkowany fi 8mm

obejma rury spustowej

ZK zacisk kontrolny (rozłączny) probierczy, połączenie drut - taśma FeZn
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