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OBAJAŚNIENIA :

- CZUJKA RUCHU PIR

- SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY

- SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY

- MANIPULATOR CA6 KLED

CA - CENTRALA ALARMOWA CA - 6 SATEL

dB

dB

Z A 17 Ah

230V
( z T1 pole 3)

CA - 6

CA - 6 KLCD

MONITORING

1/1 ... 1/2 : 2 szt. ( wejście, sala widowiskowa )

2/1 ... 2/2 : 2 szt. ( wejście, )
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3/1 ... 3/2 : 2 szt. ( sala komputer., pom. instr. )

4/1 ... 4/2 : 2 szt. ( sala widowiskowa )

5/1 ... 5/2 : 2 szt. ( piętro biuro, prac. muzyczna)

6/1 ... 6/2 : 2 szt. ( biblioteka )

dB

OBAJAŚNIENIA :

- OPTYCZNA CZUJKA DYMU

- OSTRZEGACZ POŻAROWY ROP

- SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY

CSP - CENTRALA ALARMOWA

dB

Z A 17 Ah

230V

IGNIS 1080
MONITORING

1/1 ... 1/2 : 2 szt. 

2/1 ... 2/4 : 4 szt. ( hol, sala komputer., pom. instr. 
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3/1 ... 3/4 : 4 szt. ( parter - sala widowiskowa)

4/1 ... 4/7 : 7 szt. ( piętro-biblioteka )

Rys. nr 13. Schemat ideowy sygnalizacji włamania i pożaru.
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- CZUJKA ZBICIA SZYBY


