
        SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA
             I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty remontowe Klubu POD SCENĄ w budynku  Domu Kultury w Koszęcinie
INFORMACJE OGÓLNE

ADRES INWESTYCJI:

42-286 Koszęcin ul. J. Sobieskiego 11 A. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
Kody CPV: - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.)
45000000-7  Wymagania ogólne

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9   Roboty rozbiórkowe i demontażowe

45262300-4  Betonowanie

45262500-6  Roboty murarskie i murowe

45320000-6  Roboty izolacyjne

45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg

45321000-3  Izolacja cieplna

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7  Układanie płytek

45410000-4  Tynkowanie

45431200-9  Okładziny

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8  Roboty malarskie

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45311000-0  Roboty instalacji elektrycznych

Inne roboty wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją, instrukcjami technicznymi producentów materiałów i technologią robót oraz Polskimi Normami.

I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją remontu ( modernizacji) pomieszczeń Klubu Pod Sceną w Domu Kultury w Koszęcinie. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.
1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość robót.

STAN ISTNIEJĄCY.

Klub  pod  sceną  usytuowany  jest  w  niepodpiwniczonej  części  Domu  Kultury  i  składa  się
z następujących pomieszczeń: 

- przedsionka wejściowego (wiatrołapu) o powierzchni użytkowej  2,49 m2,

- sali ogólnego przeznaczenia (pow. użytkowa  81,08 m2),

- pomieszczenia kuchennego z magazynem podręcznym (pow. użytkowa  10,28 m2),

-  sanitariatów (pow. użytkowa  6,07 m2).

Łączna powierzchnia użytkowa klubu wynosi  99,92 m2.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1 
II.WYMAGANIA OGÓLNE. Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych dla obiektów budowlanych]
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie przedmiotowego zadania. Dokumentacja zadania obejmuje dokumentację projektową:
-opis planowanego zadania,

- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Dokumenty – Przedmiar robót , Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robót przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całym komplecie.
Zamówienie obejmuje:
- wykonanie robót remontowych zgodnie z umową, przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym.
Umowa na wykonanie zadania zawarta zostanie po rozstrzygnięciu postępowania na roboty ogólnobudowlane.
.
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Realizacja robót budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót, ST, Umowy oraz oferty Wykonawcy, w których to dokumentach określono zakres i technologię ich wykonania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze ST oraz poleceniami osoby upoważnionej z ramienia Zamawiającego do nadzorowania robót.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją, ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty  rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca przedstawiając swoją ofertę na podstawie zakresu robót i wizji lokalnej na terenie objętym planowanym zadaniem tj. Dom Kultury w Koszęcinie;  42-286 Koszęcin ul. J. Sobieskiego 11A, zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do kompletnego wykonania prac remontowych (łącznie z tymi, które wystąpią podczas wizji lokalnej i nie są uwzględnione w zakresie robót a są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia).
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- harmonogram prac
Wykonawca ponosi odpowiedzialność przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru
1.3. Opis projektowanych zmian w ramach zamówienia. 
Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń Klubu Pod Sceną. Projektowane prace remontowe mają na uwadze podniesienie standardu użytkowego pomieszczeń, walorów estetycznych oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowania (instalacja elektryczna).
1.4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Zadanie należy zrealizować w terminie określonym w umowie.
1.5. Informacja o placu budowy.
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z placem budowy oraz uzyskać niezbędne dla sporządzenia oferty informacje.
Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy:
- punkt poboru wody ( zużycie wody do rozliczenia z użytkownikiem),
- punkt poboru energii elektrycznej ( zużycie energii elektrycznej do rozliczenia z użytkownikiem),
- ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia na cele socjalne i magazynowe.
1.6. Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie i na warunkach określonych w umowie przekaże teren budowy Wykonawcy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania ( m.in. Nieobowiązkowy Dziennik budowy).
1.7. Nieobowiązkowy Dziennik budowy.
Zamawiający w dniu przekazania placu budowy dostarczy Wykonawcy Nieobowiązkowy Dziennik budowy. Prowadzenie Nieobowiązkowego Dziennika budowy będzie spoczywało na osobie wyznaczonej przez Wykonawcę do kierowania robotami na budowie. Zapisy w Nieobowiązkowym Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do Nieobowiązkowego Dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Nieobowiązkowego Dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Nieobowiązkowego Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
1.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiający powoła do kontaktów z Wykonawcą Inspektora nadzoru inwestorskiego. Będzie on reprezentował interesy Zamawiającego na budowie i wykonywał bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót oraz brał udział w przeprowadzanych badaniach i odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu jak również przy odbiorze gotowego obiektu. Ponadto będzie oceniać zgodność wszystkich materiałów dostarczonych na budowę z dokumentacją oraz będzie upoważniony do inspekcji wszystkich robót. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót z winy Wykonawcy. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy. Teren należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP i przepisami prawa budowlanego – zwłaszcza strefy niebezpieczne. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe zabezpieczenia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.10. Organizacja robót budowlanych.
Teren  budowy  jest  wyznaczony przez zarys ścian zewnętrznych budynku podlegającego remontowi .
Ponadto należy zabezpieczyć podczas prac budowlanych swobodne dojście do wszystkich wejść do budynku.  W uzgodnieniu z Zamawiającym  należy  wygrodzić  plac na zaplecze budowy, składowisko
materiałów i odpadów.
Wykonawca będzie ponosił koszt zużycia wody i energii.
Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram realizacji robót.
1.11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
W przypadku ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego nie prowadzi się książki obmiaru robót.
1.12. Roboty towarzyszące i specjalne.
Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili ich rozpoczęcia do ich odbioru końcowego.
Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on naprawić na własny koszt w taki sposób, aby odpowiadały pod każdym względem wymaganiom umowy. Wykonawca robót zobowiązany jest do uprzątnięcia wszelkich materiałów rozbiórkowych nie nadających się do użytku.
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z terenu. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu.
1.13. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane szkody, które wystąpią podczas realizacji remontu w wyniku braku właściwego zabezpieczenia lub nieprawidłowego postępowania. 
W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wykonawca dokona naprawy na własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie koszty odszkodowawcze.
1.14. Ochrona środowiska
Wykonawca w trakcie realizacji robót jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy.
1.15. Warunki zgodności wykonania robót.
Wszystkie dokumenty tj. umowa, oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne , stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte, są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wszystkie materiały i jakość wykonanych robót powinny być zgodne z kosztorysem ofertowym oraz poddawane bieżącym badaniom na placu budowy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed wbudowaniem. Potwierdzeniem zgodności wykonania robót z ustaleniami przyjętymi w normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będą dokumenty wynikające z przepisów
w sprawie dopuszczenia do obrotu w budownictwie.
1.16. Odpowiedzialność Wykonawcy.
Wykonawca podczas realizacji robót jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z placem budowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien niezwłocznie rozpocząć roboty porządkowe.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowość wykonania wszelkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego oraz jakość materiałów i jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie przedmiarem, umową i złożoną ofertą oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich nie można było wcześniej przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który po analizie sprawy ustali dalszy sposób postępowania i dokona stosownego wpisu w Nieobowiązkowy Dziennik budowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona zmian i poprawek.
1.17. Zasady kontroli jakości robót.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów i zapewni odpowiedni system kontroli na budowie.
1.18. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego.
1.19. Badania prowadzone przez Zamawiającego.
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający lub osoba jego reprezentująca np. Inspektor nadzoru jest uprawniona do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań a koszty tych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.
1.20. Atesty jakości materiałów i urządzeń.
Zamawiający( Inspektor nadzoru) może dopuścić do użycia tylko materiały posiadające :
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą.
- aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiałów dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia legalizację, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi lub Zamawiającemu na każde żądanie.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
1.21. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót i nieprawidłowego zabezpieczenia ppoż.
1.22. BHP
Osoby zatrudnione przy robotach winny być dokładnie zaznajomione z zakresem prac oraz przeszkolone w zakresie przestrzegania przepisów BHP na stanowisku roboczym oraz postępowaniem i zabezpieczeniem przy wykonywaniu prac. Pracownicy przewidziani do zatrudnienia na budowie winni posiadać kwalifikacje właściwe do zakresu wykonywanych robót.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w budynku.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy.
1.23. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy po zakończeniu robót.
1.24. Materiały pochodzące z rozbiórki.
Materiały z rozbiórki przewidziane jako materiał z odzysku, do ponownego montażu należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Materiał nieprzydatny dla Inwestora  należy wywieźć na składowisko odpadów. Wykonawca na koniec zadania winien okazać się stosownymi dokumentami przyjęcia odpadów na wysypisko lub poddanych utylizacji. Odzyskaną stal należy zeskładować w miejscu wskazanym przez Inwestora lub przetransportować do punktu skupu złomu a uzyskane pieniądze wpłacić w kasie Domu Kultury 
1.25. Przechowywanie i składanie materiałów.
Wykonawca zapewni warunki aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli Przez Inspektora nadzoru. Dotyczy to również materiałów rozbiórkowych przewidzianych do ponownego wbudowania.
1.26. Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego.
Wykonawstwo robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewni nad robotami jedynie nadzór inwestorski. 
Do obowiązków Wykonawcy robót należy wyznaczenie osoby, która w jego imieniu będzie odpowiedzialna za realizację robót zgodną z przewidywanym zakresem i warunkami umowy.
1.27. Określenie podstawowe.
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach

dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robót,

literaturze technicznej.
W przypadku stosowania innych lub specjalnych określeń należy je zdefiniować w sposób zapewniający jednoznaczne zrozumienie wymagań podanych w Specyfikacji Technicznej.
2. ZAKRES ROBÓT 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową zgodnie z jej warunkami i ewentualnymi wskazówkami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakres robót do wykonania:

Roboty podstawowe:

a) roboty  demontażowe i rozbiórkowe budowlano-instalacyjne w tym m.in.

-  rozbiórka istniejącego wiatrołapu,

-  rozbiórka podłogi drewnianej w sali spotkań oraz posadzek lastrico w pozostałych

    pomieszczeniach,

-  rozbiórka murków ceglanych i drewnianego wystroju kantorka,

-  rozbiórka ceglanego podestu,

-  demontaż krat stalowych,

-  częściowy demontaż instalacji c.o ,

-  demontaż instalacji wod-kan. z armaturą
b) roboty budowlano-instalacyjne (projektowane)

-  roboty betonowe i izolacyjne związane z wykonaniem nowych posadzek,

-  roboty murarskie związane z wykonaniem ścianki z luksferów,

-  roboty tynkarskie,

-  wymiana stolarki drzwiowej,

-  roboty wykończeniowe - malarskie, obudowy z płyt gipsowo-kartonowych,

-  roboty wykończeniowe płytkarskie ścian i posadzek, tynki mozaikowe ścian,

-  montaż grzejników c.o

-  montaż instalacji wod-kan. kuchni i WC wraz z armaturą i wyposażeniem,

-  modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie wymiany gniazdek, wyłączników,

   uporządkowania kabli, wymiany oświetlenia w kuchni i WC,
Roboty pomocnicze:
· przygotowanie placu budowy i stanowiska roboczego, 

· prace pomiarowe i przygotowawcze,

· wykonanie pełnego zakresu zabezpieczeń BHP, 

· wewnętrzny transport pionowy i poziomy,

· prace porządkowe ,

· segregacja materiałów rozbiórkowych,

· wywóz gruzu na wskazane miejsce, 

· uprzątnięcie placu budowy.

III. MATERIAŁY
Do realizacji zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych posiadających aprobaty techniczne i atesty wymagane prawem. Muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:
- być nowe , z wyjątkiem materiałów z odzysku do ponownego wbudowania,
- być materiałem gatunkowym, aktualnie produkowanym,
- odpowiadać normom i przepisom wymienionym w niniejszej ST.
Wraz ze złożoną ofertą Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty dotyczące oferowanego materiału.
1. Źródła uzyskania materiałów.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zamawianych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa. Materiały budowlane muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, certyfikatami na znak bezpieczeństwa oraz właściwymi przepisami oraz być zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji budowy
i Specyfikacji Technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym nie mogą być stosowane.
Wszystkie materiały muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Zamawiającego i być sprawdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i niezaakceptowane przez Zamawiającego materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością jego nie przyjęcia i nie zapłacenia jak również z koniecznością dokonania rozbiórki i ponownego wykonania elementu z właściwych materiałów na własny koszt. 
3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz, żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy a po zakończeniu  robót  miejsca  te winny być doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
4. Określenie materiałów do zastosowania .
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich

elementów  należy  traktować   jako  przykładowe, ze  względu  na  zasady  ustawy  „prawo zamówień
publicznych”.

Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod

warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą
zachowane parametry techniczne i jakościowe.

W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego

materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć
dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w

budownictwie.

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową.
Wszystkie zastosowane materiały  muszą posiadać wymagane dla danego produktu normy, atesty, certyfikaty i dokumenty jak np.:
- Aprobatę Techniczną ITB,
- Instrukcje ITB,
- Deklarację Zgodności z normą PN, PE, EN,
- Certyfikat Jakości ISO,
- Atest Higieniczny PZH,
- Certyfikat bezpieczeństwa,
- Klasyfikacje ogniowe,
- Kartę techniczną,
- znak CE,
- znak B,
- datę ważności,
- gwarancje,
- wszelkie dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie , ponadto spełniać wymagania techniczne i estetyczne oraz zastosowane zgodnie z przeznaczeniem, technologią robót oraz zaleceniami producenta.
IV. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt zastosowany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i winien być dobrany w sposób zapewniający wykonanie robót w sposób sprawny, zgodny z wymaganiami technicznymi i szeroko pojętą sztuką budowlaną. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, ST, i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska, przepisy dotyczące jego użytkowania.

V. TRANSPORT
Dobór środków transportu należy do Wykonawcy.

Materiały powinny być przewożone na budowę środkami transportu pozwalającymi uniknąć trwałych odkształceń i zniszczeń dostarczając materiał w sposób zgodny z przepisami BHP i przepisami ruchu drogowego. Dobór środków transportu nie może wpłynąć niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i tym samym na jakość wykonywanych robót. 

VI. ODBIÓR ROBÓT
1. Ogólne wytyczne
Jeżeli całość robót zostanie zakończona, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego pisemnie oraz uzgodni termin odbioru końcowego.

Sposób odbioru winien wynikać z obowiązujących przepisów.

Wykonywane w czasie realizacji zadania roboty podlegają następującym odbiorom:

-odbiór ostateczny (końcowy),

-odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór  robót zanikających i ulegających  zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych   robót  oraz   ilości  tych   robót,  które  w  dalszym   procesie   realizacji  ulegną  zakryciu.

Odbiór  tych  robót  będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Żadna  robota  nie  może  być  zakryta lub uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora nadzoru, który  powinien  być  zawiadomiony  przez  Wykonawcę  o  gotowości do odbioru. Wykonawca winien  dokonać  odpowiedniego  wpisu do  nieobowiązkowego  dziennika  budowy i  zapewnić możliwość sprawdzenia tych robót. W przeciwnym razie na żądanie Zamawiającego, Wykonawca na własny  koszt umożliwi zbadanie jakości i odbioru tych robót.

Dokumentem  potwierdzającym  odbiór  robót  zanikowych  i ulegających zakryciu jest protokół podpisany przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości i jakości  wykonanych robót. Odbioru częściowego dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg zasad  jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

4. Odbiór ostateczny (końcowy).
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. W terminie określonym w dokumentach umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dacie i godzinie rozpoczęcia czynności odbiorowych. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją i zakresem ich wykonania. Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie zakończył robót i teren nie został należycie przygotowany do odbioru. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Wady stwierdzone przy odbiorze muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt , w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Jeżeli komisja stwierdzi nieznaczną rozbieżność jakości wykonanych robót od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji lecz nie mającej większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, to dokonuje potrąceń jak za wady trwałe. Jeżeli komisja stwierdzi znaczącą rozbieżność jakości wykonanych robót od wymaganej, to wyłącza te roboty z odbioru.

Odbiór końcowy następuje po bezusterkowym odbiorze robót potwierdzonym protokółem odbioru końcowego robót podpisanym przez każdą ze stron.

5. Badania i pomiary w odbiorach robót.
Podstawą do oceny jakości robót są oględziny podczas wykonywania czynności odbioru oraz przedłożona dokumentacja. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego..

6. Badania i odbiór instalacji elektrycznej.
Po zakończeniu robót elektrycznych na obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów ( prac regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym uruchomieniem poszczególnych elementów instalacji i urządzeń.

Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach budowy. Stanowić to będzie podstawę odbioru końcowego robót. 

7. Badania i odbiór instalacji wod-kan.

W trakcie wykonywania robót instalacyjnych na obiekcie oraz po ich zakończeniu a przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów ( np. próba szczelności) i próbnym uruchomieniem poszczególnych elementów instalacji i urządzeń.

Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach budowy. Stanowić to będzie podstawę odbioru końcowego robót. 

8. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. Dokumenty do odbioru.
Wykonawca przygotuje do odbioru końcowego dokumenty:

- atesty, certyfikaty, aprobaty, zgodności itd. wbudowanych elementów i materiałów,

- protokóły prób i badań,

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

10.Warunki płatności.
Po dokonaniu odbioru bezusterkowego nastąpi rozliczenie robót zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową .

Rozliczenie robót następuje na podstawie ilości robót i ich cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym jako cena ryczałtowa.

10.1.Podstawa płatności - ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową
o
Zasady określania obmiaru podlegającego rozliczeniu podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych (szczegółowych) lub określają je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach.

o
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

VII . PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawy:
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst z późn.zm.),

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych,

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej,

· Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym,

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska,

· Ustawa z dnia 03 kwietnia 1993r. – o badaniach i certyfikacji.

Rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz.2011).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r., Nr 198, poz. 2041),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Inne:
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003.

· Polskie Normy Państwowe i Branżowe
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