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Zigcze kontrolne
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zawor elektromagnetyczny

Uziom otokowy budynku
polaczenie spawane zabezpieczone antykorozyjnie

Polaczenia instalacji uziemiajacej i wyréwnawczej wykonac zgodnie PT
za pomocg bednarki FeZn 25*4mm i przewodu LgYzo 116/750V
Do wiw instalacji przytaczy¢ rury instalacji wodnej, gazowej i technologicznej
oraz pozostate metalowe elementy wyposazenia kottowni.
Komin przytaczy¢ u szczytu do instalacji odgromowej oraz
u podstawy komina poprzez ztgcze kontrolne do otoku uziomowego
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OBIEKTKondensacyjna kottownia gazowa NUMER RYSUNKU
ADRES: Niegolewo 01
PRZEDMIOT: SKALA
Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych
Wytcznik p. poz.
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