Numer sprawy: In-2213/34/2006
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2 

05-652 Pniewy
www.pniewy-maz.bazagmin.pl. 

pniewy@bazagmin.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego o wartości: 9 307,81 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm.).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p.zm.) 

  2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 645), 

  3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z dnia 21 marca 2006 r. Nr 46 poz. 331) , 

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia dotyczy: 

1. Wymiana głównych zabezpieczeń topikowych na nowe - wielkość prądu znamionowego bezpieczników pozostaje bez zmian,

2. Wymiana WLZ,

3. Montaż dodatkowej tablicy rozdzielczej TR3 w piwnicy,

4. Montaż wyposażenia tablic TR1, TR2, TR3 zgodnie z projektem,

5. Wykonanie instalacji siłowej w listwach elektroinstalacyjnych oraz instalacji oświetleniowej zgodnie z projektem,

6. Wykonanie instalacji siłowej w piwnicy ( w rurkach) oraz instalacji oświetleniowej zgodnie z projektem
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

45000000-7 - Roboty budowlane

27331110-8 - Przewody elektryczne inne niż rurowe
Szczegółowy zakres zawiera:

1. Projekt modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II.

2. Kosztorys "ślepy" - załącznik nr 2
Wymagania stawiane Wykonawcy:

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

  - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia
      od 24 lipca do 25 sierpnia 2006 roku
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, który:

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4, 

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 

   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, 

   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 


   - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

  - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 

  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

  - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, 

  - nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

  - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 1 

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

  - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 

  - koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zwanym dalej „zamówieniem", 

  - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

  -Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi - załącznik nr: 8

  -Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca - załącznik numer: 7

  -Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca - załącznik numer: 9

C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

  -Informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

  -Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

  -Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

  -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawa zamówień publicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie  

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie oświad​czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

adres (firma): Urząd Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy
faksem: 048 668 64 24
lub na adres e-mail: pniewy@bazagmin.pl.

  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko:
inspektor ds. inwestycji 

imię i nazwisko
Sławomir Wyszyński 

tel.
048 668 64 24

fax. 
048 668 64 24

w terminach 
7.06.2006 r. do 21.06.2006 r.


w godz. pomiędzy 7:30 a 15:30 

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji prze​kazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko:
inspektor ds. inwestycji

imię i nazwisko
Sławomir Wyszyński 

tel.
048 668 64 24

fax. 
048 668 64 24

w terminach 
7.06.2006 r. do 21.06.2006 r.


w godz. pomiędzy 7:30 a 15:30 

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło:

  do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

   Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wyko​nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Wadium.

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2006-07-21 

X. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

  W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określo9nego na wykonanie zamówienia. 

C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: brak
XI. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy
Pokój nr 1 (sekretariat)
do dnia 2006-06-21 do godz. 12:00 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: 

  siedziby zamawiającego: Urząd Gmina Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy
3 Oznakowane oferty następujące: Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:

   w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy
sala konferencyjna
dnia 2006-07-21 o godz. 12:15
6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,  

  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

XIII. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1
oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2
z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3
złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4
oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5
wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium, 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli: 

Nazwa kryterium 
Waga

cena 
100

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 

Zastosowane własne wzory do obliczenia punktowego

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:              cena

Wzór:                         (cena najniższa / ceny rozpatrywanej) x 100

Sposób oceny:                 wyliczenie matematyczne

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,  

zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego, 

5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda: 


      a. nazwę (firmę),

      b. adres wykonawcy,

c. uzasadnienie wyboru 

6  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
   Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu: sposób przekazania: 
  na konto zamawiającego BS Grójec O/Pniewy nr 15912800022002200005180003
  w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy, w kasie

  2)
w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -   
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym  

  3) 
w gwarancjach bankowych, 

  4)
w gwarancjach ubezpieczeniowych 

  5) 
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

  Dopuszcza się również: 

  6) 
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, 

Sposób przekazania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 2 do 6.: w siedzibie Zamawiającego
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Postanowienia umowy zawarto w:

  projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: 5
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej:

  protest  

przysługują wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 

2. Protest

Umotywowany protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Szczegółowe informacje na temat: protestu, odwołania, skargi znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

XVIII. Opis części zamówienia
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

XIX. Umowa ramowa
1. Umowa ramowa

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej  

XX. Zamówienia uzupełniające
  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 

XXI. Oferty wariantowe
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.
1. Adres poczty elektronicznej: pniewy@bazagmin.pl 

2. Adres strony internetowej: www.pniewy-maz.bazagmin.pl 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.
  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych, 

XXIV. Aukcja elektroniczna.
  Zamawiający przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenie aukcji elektronicznej, 

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: 

  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  

XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: 

www.pniewy-maz.bazagmin.pl
Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

XXVII. Postanowienia końcowe
   Zasady udostępniania dokumentów 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty 

  zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł
  udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Załączniki 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Formularz ofertowy,

2. Kosztorys "ślepy",

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków,

5. Projekt umowy,

6. Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym,

7. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń,

8. Informacja nt. przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników,

9. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych.
Pniewy, 2006-05-31
______________________________________

Podpis osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 1                      

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
................................................
Siedziba:
................................................



Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

0 (**) ...................................... 


Numer faksu:


0 (**) ......................................


Numer REGON:

................................................
Numer NIP:


................................................


Dane dotyczące zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2 

05-652 Pniewy
Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: przedmiot zamówienia 

Nr sprawy: In-2213/34/2006, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Cena oferty
Cena ofertowa netto .................................................................................................zł 

(Słownie:..............................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... ... ……………………………………………………………………………………)

Oświadczam, że :

  Wykonam zamówienie publiczne w terminie od 24.07.2006 r. do 25.08.2006 r.

  Termin płatności:30 dni 

  Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):36

  Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni 

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

· Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

· .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności


· .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.
  Wadium w kwocie ………… zostało wniesione w dniu …………w formie / formach:
….…………. 

4.
5.
  Wadium nie jest wymagane 

6.
Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
   Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ........................................., w formie: ........................................................ 

Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________                          _____________________________

Imiona i nazwiska osób 

                            Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

uprawnionych do



                          reprezentowania wykonawcy 

reprezentowania wykonawcy
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1/KNR-W 5-08{Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1:0101-04 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w pod-
{ozu betonowym - uchwyty do rurek fi20
58

2 KNR-W 5-08:Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach - rur- m
d.1 0110-01 ki fi 20 biate
58 m

3 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 wciagane do rur  m
d.1 0207-01 (15m YDY 5x4; 12m YDY 3x2,5; 18m YDY 3x1,5; 5m YDY 2x1,5) i

50 m

4; KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur
d.1,0207-02 ‘
. 3 m

5 KNR-W 5-08 Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $cien- m
d.1 011405 nych) mocowanych przez przykrecanie na podiozu betonowym 32.15
365 m 365.000

i RAZEM
T

i
6 KNR-W s—os‘Montai listew elektroinstatacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i $cien- m
d.1/0114-05 :nych) mocowanych przez przykrecanie na podiozu betonowym LN 17.10 ;
320 m i 320.000

. RAZEM

7 KNR-W 5-08 Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i scien- m
d.1 0114-05 nych) mocowanych przez przykrecanie na podfozu betonowym 50.18.1

69.5 69.500]

RAZEM

8 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane w goto- i
d.1 0226-03 wych listwach i kanatach elektroinstalacyinych YDYp 5x4 !
72

RAZEM

9 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w goto-
d.1 0226-01 wych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych YDYp 3x2,5

830 830.000

RAZEM

10'KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w goto-
d.1.0226-01 wych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych YDYp 3x1,5
695 695.000

RAZEM

i
11,KNR-W 5-08| Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1|0226-01 wych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych YDYp 2x1,5
: 70 m

70.000

|
RAZEM

12 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w goto- m
d.1 0226-01 wych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych YDYp 4x1,5

85 m

13 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w goto- m
d.1 0226-01 wych listwach i kanafach elektroinstalacyjnych - STP 4x2x0,5 kat. 5
100

14 KNR-W 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 16 mm2 wciagane do
d.1/0204-05 rur - WLZ + zaciski przytaczowe do potgczenia WLZ-u z napowietrznym
przylaczem energetycznym
32

15 KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej
d.1 0301-21 :lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworow mechanicznie w betonie
; 181
|

16| KNR-W 5-08 Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - puszka natynkowa do listew na be-
d.1'0314-01 tonie
66

17 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - puszka odgalezna do listew na be-
d.1 0314-03 tonie

20

18 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu facznikéw instalacyjnych natynkowych szt.
d.1 0307-01

; 25 szt. 25.000

| RAZEM 25.000
19'KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podbozu tacznikéw instalacyjnych krzyZowych szt.
d.1 030704

.2.
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20|KNR-W 5—08‘Monlaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa
d.110308-04 szt jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie - w piw-
| nicy
2

21 KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wiyczkowych bryzgoszczelnych 2-
d.1 030906 bieg.z uziemieniem przykrgcanych 16A/2. 5mm2 - w piwnicy
1

22 KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z
d.1,0309-04 uziemieniem przykrecanych 16A/2. 5mm2
! 54

|
23] KNR-W 5-08 Mantaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych komputero-
d.1 0309-04 wych podwdjnych - gniazda w sali komputerowej
9

74 KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd RJ 45 podwojnych natynkowych - w
d.1 0309-04 sali komputerowsej
9

25 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych éciennych zamknig-
d.1 0311-02 tych 63A 1-bieg. - zabezpieczenie giéwne
3

26 KNR-W 5-08:Przewady izolowane jednozytowe o przekroju Zyty do 4 mm2 wciggane do
d.1 0204-03 rur - polgczenia wyrownawcze
79

27 KNR-W 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons-
d.1 0404-07 trukgja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - rozdzielnica
18 modutéw
4

KNR-W 5-08| Osadzenie w podiozu kotkow plastykowych rozporowych w gotowych sle-
0801-01 pych otworach.
46 szt.

29/KNR-W 5-08| Podiaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt do  szt.zyt
d.1.0804-01 2.5 mm2 ;
92 szt.zyt 92.000
RAZEM

30 KNR-W 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub boice; przekrdj zytdo  szt.zyt
d.1 0804-02 4 mm2
20 szt.zyt 20.000
RAZEM

31 KNR-W 5-08 Podigczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zytdo  szt.zyt
d.1,0804-04 16 mm2
8 szt.zyt 8.000

32'KNR 4-03  Mechaniczne przebijanie otworéw w §cianach lub stropach betonowych o otw.
d.1/1004-06 diugosci przebicia do 20 cm - $r rury do 256 mm
! 12

33 KNR 4-03  Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach Jub stropach betonowych o
d.1 1004-11 dlugosci przebicia do 30 cm - Sr.rury do 25 mm
19

34 KNR-W 4-03 Montaz przepustow rurowych w Scianie - diugosé przepustu do 1 m - $r.ze-
d.1 1008-01 wnetrzna rury do 25 mm
31

35 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1-
d.1 0407-01 bieg. - S3018 16A
9

36 KNR-W 5-08.Montaz osprzgtu modulowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-
d.1 0407-01 bieg. - 53018 10A
6

37 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik
d.1 040703 przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg. - P302 25A/0,03A
1
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Opis i wyliczenia
38 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wylgeznik szt
d.1 040704 przeciwporazeniowy 3 {4) - bieg. - P304 40A/0,03A
3 szt

39 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roziacznik lub wylacznik szt
d.1,0407-04 ‘przeclwporazemowy 3 (4) - bieg. - roztacznik FR104 40A
\2 szt

40'KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie przeciw- szt
d.1 0407-02 przepigciowe
1 szt

41 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik silnikowy MS7 szt
d.1,0407-03 2,5/2p
i 2 szt

i
42} KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - montaz wylacznika silniko- szt
d.1 0407-04 wego MS7 25/3p

1 szt

43 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 3- szt
d.1 0407-02 bieg. - S303 B16
1 szt

44 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu moduiowego w rozdzielnicach - rozigcznik bezpiecznikowy szt
d.1 0407-04  'R303 32A
3 szt

45 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wylacznik zmierzchowy szt
d.1 0407-01
1 szt

46 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
d.1:0407-01 bieg. - 5301 B6A
! 1

szt

47 KNR-W 508 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik FR 104 63A szt
d.1 040704
1 szt

48 KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie,  kpl.
d.1 %0502-03 gazobetonie mocowane na kotkach plast. (i. mocowan 2)
33 ikpl.

49 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych 2arowych bryzgo-, stru- kpt.
d.1 0504-08 go-odpornych, porcelanowych przykrecanych, przelotowych - oswietlenie
piwnicy
2

ikpl.

50 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietieniowych zarowych bryzgo-, stru- kpl
d.1 0504-07 go-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koficowych - o$wietlenie piw-

nicy

7 kpl.

51 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw Swietiowkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.1 051113 szem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koricowych - o$wietlenie szatni,
korytarzy, przedsionkow - OWF240 elgo
12 . kpl.

52 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podlozu opraw swietlowkowych z blachy stalowej z kio- kpl.
d.10511-13 szem |ub rastrem 2x40W - przykrecanych-koficowych OWF240 - facznik

. biblioteka
4 kpl.

KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw Swietidwkowych z blachy stalowej z kio- kpl.
0511-13 iszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koficowych - oprawy OWF240 z
inwerterem podtrzymujacym 2godz
3 kpt

54 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw $wietiéwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.1 0511-14 szem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-przelotowych - oprawa TCH 475
2xTL58W PHILIPS - odwietlenie sali gimnastycznej
8 kpl.

55 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw swietléwkowych z blachy stalowej z kio- kpl
d.110511-13 szem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koricowych - o$wietlenie gabinetu :
dyrektora OOP1E eligo |
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Opis | wyliczenia
2

56 KNR-W 5-08 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gruncie kat. I - uziemienie
d.1 061402 ochronne
12

57| KNR-W 5-10 Reczne kopanie rowow dia kabli w gruncie kat. il
d.1:0316-02
i 9.8

58 KNR-W 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm2 - uziermie-
d.1 0608-08 nie ochronne
35

53 KNR-W 5-10 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. I}l
d.1 0314-02
9.8

60 KNR-W 5-08 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierw-
d.10901-03 szy pomiar - badanie WLZ
2

RAZEM

61 KNR-W 5-08 Podlaczenie siinikow w obudowie normainej - kable 3-zylowe Cu do 6 mm2
d.1 0806-01 - podiaczenie silnikow cyrkulacji
2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

62 KNR-W 5-08 Podiaczenie silnikéw w obudowie normainej - kable 5-zytowe Cu do 6 mm2
d.1 0806-07 - podiaczenie hydroforu
1

szt.

szt

1.000

RAZEM

63 KNR-W 5-08 Pomiar rezystancji izolacji instalacii elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierw-
d.10901-01 -szy pomiar
i1

pomiar}

pomiar}

1.000

RAZEM

64 KNR-W 5-08‘Pomiar rezystancii izolacji instalacii elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy
d.1:0901-02 |nastepny pomiar
19

pormiar

pomiar

19.000

RAZEM

65 KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancii petli
d.1 0902-01 zZwarciowej - pierwszy
1

pomiar

pomiar

1.000

66 KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancjl petli
d.1 0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny

pomiar

pomiar

67 KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasitania - préby dziatania wyltacz-
d.1:0902-05 nika roznicowopradowego - pierwszy
1

pomiar

pomiar

68 KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytacz-
d.1 0902-06 nika réznicowopradowego - kazdy nastepny
3

\pomiar

pomiar

69 KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
d.1 120601
1

pomiar

;pomiar

70 KNR-W 4-03 Wymiana tablic licznikowych na betonie
d.1 030403
1

szt.

2 Demontaz
71 KNR-W 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych uniwersainych 3 biegunowych ze $cia-
d.2 1121-10 ny dla pradu do 25 A
7

72 KNR-W 4-03:Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych -
d.2 1133-07 oswietlenie w piwnicy
4

73 KNR-W 4-03 Demontaz opraw swietiéwkowych z kloszem
d.2 1134-01
29
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74 KNR-W 4-03 Demontaz facznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10

d.2 1124-01 A - 1 wylot (wytacznik lub przedacznik 1 biegunowy)
16

szt

szt.

75 KNR-W 4-03 Demontaz gniazd wiyczkowych podtynkowych o natgzeniu pradu do 63 A -
d.2 1122-01 lo$¢ biegunow 2

szt

szt.

46
T

76 KNR-W 4-03/ Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchm do 0.5 m2
d2 112901
‘5

77 KNR-W 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju 2yt do 6 mm2 z
d.2 1117-04 podioza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kol-
kow fub odkreceniem $rub - przewody ze $ciany w piwnicy
30

78 KNR-W 4-03 Demantaz tacznikéw wielopolozeniowych tablicowych 2-biegunowych o na-
d.2 112701 tezeniu pradu do 25 A - wyltaczniki silnikowe w piwnicy
2

78 KNR-W 4-03 Demontaz facznikow wielopotozeniowych tablicowych 3-biegunowych o na-
d.2:1127-05 itezeniu pradu do 25 A - wylgeznik siinika hydroforu
1

80| KNR-W 4-03iDemon(az przewodow kabelkowych o tacznym przekroju 2yt do 50 mm2 z
d.2|1115-04 irur - demontaz WLZ
8
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1 Montaz L
1 KNR-W 5-08 Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane poje-
d.1 0101-04 dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
‘przykreoeme do kotkéw plastykowych w podiozu beto-
s :nowym - uchwyty do rurek fi20 )
ZiKNR-w 508 .Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. nago- m
d.1,0110-01 towych uchwytach - rurki i 20 biate
3 KNR-W 508 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2zytdo 7.5 m
d.1 0207-01 mm2 weiggane do rur (15m YDY 5x4; 12m YDY 3x2,
5 18m YDY 3x1,5; 5m YDY 2x1,5)
4 KNR-W 508 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do125 m
d.1,0207-02 mm2 weiagane do rur i )
5 KNR-W 5-08  Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, m
d.1'0114-05 przypodtogowych i sciennych) mocowanych przez
N przykrecanie na podiozu betonowym 32.15
6 KNR-W 5-08  Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych,
d.1 0114-05 przypodiogowych i $ciennych) mocowanych przez
3 .przykrecanie na podiozu betonowym LN 17.10
7 KNR-W 508  Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, m
d.1 0114-05 przypodiogowych i sciennych) mocowanych przez .
o przykrecanie na podiozu betonowym 50.18.1 ‘
8 KNR-W 508  Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 30 ‘
mm2 ukiadane w gotowych listwach i kanajach elektro-
instalacyjnych YDYp 5x4
9 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zytdo 7.5 m

m

d.1,0226-01 imm2 ukfadane w gotowych listwach i kanatach elektro-
L .instalacyjnych YDYp 3x2.5 L
10‘KNR—W 508 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 m

d.10226-01 mm2 ukiadane w gotowych listwach i kanafach elektro-
instalacyjnych YDYp 3x1.5 o
11 KNR-W 508  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.6 m
d.1 0226-01 mm2 ukiadane w gotowych listwach i kanatach elektro-
R _instalacyjnych YDYp 2x1,5
12;KNR-W 508  Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2pdo75 m
d.10226-01 mm2 ukladane w gotowych listwach i kanatach elektro-
instalacyjnych YDYp 4x1,5 e
13 KNR-W §-08  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 m
d.1 0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektro-
o instalacyjnych - STP 4x2x0,5 kat. 5 _
14 KNR-W 508  Przewody izolowane jednoZylowe o przekroju 2ytydo m

d.1 0204-05 16 mm2 wciagane do rur - WLZ + zaciski przylaczowe
do potaczenia WLZ-u z napowietrznym przylaczem
. _energetycznym [ —
15 KNR-W 508  Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na  |szt.
d.1 0301-21 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $ie-
e _pych otworéw mechanicznie w betonie
16 KNR-W 508 Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - puszka natyn- szt
d.1 0314-01 _|kowa do listew na betonie .
17 KNR-W 508 Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - puszka odga-
d1 0314-03 feéna do listew na betonie
18 KNR-W 5-08  Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych
L d.1 0307-01 natynkowych .
Montaz na gotowym podiozu tgcznikow |nstalacymych
20 KNR-W 5-08  Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszozel- szt 2
d.1 0308-04 nych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przyciskéw
: mocowanych przez przykrecenie - w piwnicy
21,KNR-W 508  Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych szt. 1
d.1 0309-05 bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykreca-
_nych 16A/2.5mm2 - w piwnicy . o
22 KNR-W 5-08  Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych na- 'szt. 54
d.1 0309-04 tynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/
2.5mm2
23 KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych na- szt. 9
d.1 0309-04 tynkowych komputerowych podwojnych - gniazda w
. ‘sali komputerowe] ) . [
24’ KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd RJ 45 podwoj- 1szt. 9 |
d.1 0309-04 nych natynkowych - w sali komputerowe; | -
25 KNR-W 5-08  Montaz na gotowym podiozu gniazd bezp:ecznnkowychkszt 3 '
d.1 031102 $ciennych zamknigtych 63A 1-bieg. - zabezpieczenie |
o giowne ‘ o
26 KNR-W 508  Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyty do 4 m 79
d.1 0204-03 _mm2 wciagane do rur - potaczenia wyrownawcze .
27 KNR-W 5-08 ‘Mon(az skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie szt 4
d.1,0404-07 ‘do 10kg wraz z konstrukgig - mocowanie przez przy- i
| ‘krecenie do gotowego podioza - rozdzieinica 18 modu- }
28'KNR-W 5-08  Osadzenie w podiozu kolkéw plastykowych rozporo-  szt. 46 !
d.1 0801-01 wych w gotowych $lepych otworach. B
-7
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[image: image9.png]23 KNR-W 5-08
d.1 0804-01
30 KNR-W 5-08
d.1.0804-02
31 KNR-W 508
d.1 0804-04
32|KNR 4-03
d.1 11004‘06

33{KNR 4-03
d.1:1004-11

KOSZTORYS

| Jedn.obm. liodé Cena jedn. Wartod&

Podiaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub |szt.zyt
bolce; przekrdj 2yt do 2.5 mm2

Podiaczenie przewodéw kabelkawych pod zaciski lub szt.zyt 20

bolce; przekroj 2yt do 4 mm2 i o

‘Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub “szt.zyt 8

|bolce; przekrdj zyt do 16 mm2 . o
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach tub stro- otw. i 12 !

pach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm -
!$r.rury do 25 mm . i
Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stro- ofw. 19
pach betonowych o dhugosci przebicia do 30 cm -

__$r.rury do 25 mm

34 KNR-W 4-03
d.1.1008-01
35 KNR-W 508
d.1,0407-01
36{KNR-W 5-08
d.10407-01
37/KNR-W 5-08
d.1:0407-03
38 KNR-W 5-08
d.1 040704
39 KNR-W 5-08
d.1 0407-04
40 KNR-W 5-08

41 KNR-W 5-08
41040703
42 KNR-W 508
d.1 0407-04
43 KNR-W 508
d.1 0407-02
44’ KNR-W 5-08
d.1:0407-04
45/KNR-W 5-08
d.1,0407-01
46'KNR-W 5-08
d.1 040701
47 KNR-W 5-08
d.1 040704
48 KNR-W 5-08
d.1 0502-03

49 KNR-W 608
d.1/0504-08

50,KNR-W 5-08
d.1'0504-07

51 KNR-W 5-08
d.1 0511-13

52 KNR-W 5-08
d.1 061113

53 KNR-W 5-08
d.1 051113

54 KNR-W 5-08
d.10511-14

55 KNRW 508
d.1.0511-13

56 KNR-W 508
1 }oewoz
57 . KNR-W 5-10
4.4/0316-02
58 KNR-W 508
d.1 0608-08
59 KNR-W 5-10
d.1 031402

Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dlugosé prze- ‘przepust. 31
pustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do 25 mm :
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wy- szt 9

{acznik nadpradowy 1-bieg. - S301B 16A .
Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wy- szt

tacznik nadpradowy 1-bieg. - S301B 10A . . .
Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roz- szt 1
facznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.

- P302 25A/0,03A B

Montaz osprzetu modutowego w rozdzieinicach - roz- szt

tacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4) - bieg.
- P304 40A/0,03A

Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roz-
ifacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4) - bieg
- roztacznik FR104 40A

“Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - za- szt 1

bezpieczenie przeciwprzepieciowe .
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wy- 2
szt

4

__tacznik silnikowy MS7 2.5/2p

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - mon-
__ taz wylacznika silnikowego MS7 25/3p i
08 Montaz osprzetu modulowego w rozdzieinicach - wy- szt 1

taczmk nadpradowy 3-bieg. - S303 B16 3
‘Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roz- ‘szt 3 |
‘eqczmk bezpiecznikowy R303 32A :
Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wy- szt 1 ;
tacznik zmierzchowy . [
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wy- szt 1
tacznik nadpradowy 1-bieg. - S301 B6A .

Montaz osprzetu modutowego w rozdzietnicach - roz- szt 1
tacznik FR 104 63A -

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl. 33
przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kol-

_kach plast. (i.mocowan 2) -
Montaz na gotowym podiozu opraw oé$wietleniowych  kpl. 2
Zzarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych
_przykrecanych, przelotowych - oswietlenie piwnicy ) .
Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych  kpl. 7
zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych

przykrecanych, koficowych - o$wietienie piwnicy .

Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z kpl. 12
blachy stalowej z kioszem lub rastrem 2x40W - przy-
krgcanych-koficowych - o$wietlenie szatni, korytarzy,
przedsionkéw - OWF240 eigo o
'Montaz na gotowym podiozu opraw $wietiowkowych 2 kpl. 4
iblachy stalowej z kioszem lub rastrem 2x40W - przy-

{krecanych-koricowych OWF240 - facznik biblioteka : !

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlbwkowych z “kpl. 3

blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przy-

krecanych-kohcowych - oprawy OWF240 z inwerte- | ;

rem podtrzymujacym 2godz R _
Montaz na gotowym podiozu opraw $wietiowkowych z [kpt 8

blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przy- i
krecanych-przelotowych - oprawa TCH 475 2xTL58W

_PHILIPS - o$wietlenie sali gimnastycznej

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietibwkowych z  kpl. 2
'blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przy-

ikrecanych-koficowych - o$wietienie gabinetu dyrektora

QOP1E elgo

‘Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w grun- m } 12 !

cie kat. Il - uziemienie ochronne ' e
Reczne kopanie rowéw dia kabli w gruncie kat. i ™ ‘ 98 |

Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 'm | 35

do 200mm2 - uziemienie ochronne

Reczne zasypywanie rowéw dla kabii w gruncie kat. lll m3 ’ 98
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[image: image10.png]KOSZTORYS

Jedn.obm. Ho$é Cena jedn.

60 KNR-W 508  Pomiar rezystancji izolagji instalacji elektrycznych - pomiar 2
d.1.0901-03 obwod 3-fazowy, pierwszy pomiar - badanie WLZ . . _
61 KNRW 508 Podiaczenie silnikéw w obudowie normainej - kable 3- szt. 2
d.1 0806-01 Zytowe Cu do 6 mm2 - podtaczenie siinikéw cyrkulacji : o _
62‘KNR -W 508  Podiaczenie silnikow w obudowie normainej - kable 5- szt. i 1
‘0806—07 . Zytowe Cu do 6 mm2 - podtaczenie hydroforu o o
63/KNR-W 508  Pomiar rezystancji izolagji instalacji elektrycznych - pomiar 1
d.1.0901-01 wobwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar ‘
64 KNR-W 5-08 wPomlar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - pomiar ‘ 19 |
d.-1 090102 obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ‘
65 KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar 1 i
d.1 080201 pomiar impedancji petl zwarciowej - pierwszy ) !
66 KNR-W 508  Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - . pomiar 3 !
d.1 0902-02 pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastgpny |
67 KNR-W 5-08  Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar 1
d.1 0902-05 préby dziatania wylacznika réznicowopradowego - ;
|pierwszy . . |
68 KNR-W 5-08 \Sprawdzenle samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar 3 i
d.1 090206 ‘proby dzialania wylacznika réznicowopradowego - kaz- ‘
R ‘dy nastepny o L e :
69 KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocze- pomiar. 1
d.1 1205-01 go o _
70 KNR-W 4-03  Wymiana tablic licznikowych na betonie szt. 1
d.1 0304-03
Montaz
RAZEM
Koszty posrednie [Kp}]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos& Cena jedn. | Wartosé

2 Demontaz

71 KNRW 4-03  Demontaz gniazd bezpiecznikowych uniwersainych 3 ‘szt 7
d.2 112110 biegunowych ze $ciany dla pradu do 25 A ‘ . ‘ o
72 KNR-W 403  Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafo- iszt. 4 ‘
d.2 1133-07 nier przykrecanych - oSwietlenie w piwnicy L o
73 KNR-W 403 'Demontaz opraw Swietléwkowych z kloszem szt 29 !
d.21134-01 B s
74 KNR-W 4-03  Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt. 16
d.2 112401 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub prze-
___1acznik 1 biegunowy) _ X . o
75 KNR-W 4-03  Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o nate- szt. 46
d. 2 1112201 _Zeniu pradu do 63 A - ilos¢ biegunow 2 . o
76\KNR-W 403 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchnido  szt. ' 5
7d.211129-01 . 05m2 I
77'KNR-W 4-03  Demontaz przewodow kabelkowych o lacznym prze- 'm 30
d.2 111704 kroju Zzyt do 6 mm2 z podioza ceglanego lub betono-

wego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkow tub od-
krgceniem $rub - przewody ze $ciany w piwnicy

78 KNR-W 4-03  Demontaz tacznikéw wielopotozeniowych tablicowych szt 2
d2 1127-01 2-biegunowych o natezeniu pradu do 25 A - wytaczniki
| _____ silnikowe w piwnicy _ .
79|KNR-W 4-03  Demontaz tacznikow wielopolozeniowych tablicowych szt i 1
d.2/1127-.05 3-biegunowych o natezeniu pradu do 25 A - wylacznik !
: ‘snlmka hydroforu . :
80'KNR-W 403 'Demontaz przewodow kabelkowych o tacznym prze- m ! 8
d.2 111504 kroju zyt do 50 mm?2 z rur - demontaz WLZ
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1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem modernizacji wewngtrznej

instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie.

1.2 Zakres opracowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
- wymiana WLZ
- wymiana zabezpieczenia gtéwnego bez zmiany pradu znamionowego bezpiecznikow
- wytyczenie tras przewodow, lokalizacja miejsca instalacji osprz¢tu, opraw
oswietleniowych, tablic rozdzielczych
- wykonante przepustow w Scianach
- mocowanie listew elektroinstalacyjnych
- mocowanie rurek RL20 i RL13 w piwnicy
- wciggnigcie przewodow LY1x10mm? w wysiggnik rurowy
- montaz roztacznikéw bezpiecznikowych w tablicy giéwnej
- montaz wyposazenia tablic rozdzielczych zgodnie 7z projektem
- ukladanie przewodow LY 4mm2, YDYzo, YDYpzo 2x1,5; 3x1,5; 4x1,5; 3x2,5 w
listwach elektroinstalacyjnych i wciaganie przewodow do rur
- kompletowanie opraw o$wietleniowych
- zamocowanie i podtaczenie wymienianych opraw oswietleniowych
- podiaczenie istniejacych opraw do nowej instalacji
- montaz osprzetu instalacyjnego typu gniazda, taczniki
- podiaczanie przewodow
- podiaczanie silnikéw: hydroforu i cyrkulaciji C.O.
- wykonanie prob montazowych, pomiar6w i obmiaru powykonawczego
- demontaz starych tacznikéw i gniazd
-zamurowanie miejsc osadzenia starego osprzetu
- sprawdzenie i ewentualne poprawienie uziemienia ochronnego

- niezbedne roboty towarzyszace




[image: image13.png]1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Materialy podstawowe
- roziaczniki typu R303 32A
- podstawy bezpiecznikow 63 A 1 bezpieczniki topikowe 35A
- rozdzielnia 18 modutowa
- przewéd YDYpzo 3x1,5mm?
- przewdd YDYpzo 2x1,5mm?
- przewod YDYpzo 3x2,5mm?
- przewod YDYpzo 4x1,5mm?
- przewod LY Ix4mm?i - przewod LY 1x10mm2
-rurka RL 20 i RL 13
- Gniazdo instalacyjne n/t 230V hermetyczne
- Gniazdo instalacyjne 230V n/t
- Wiaczniki instalacyjne n/t hermetyczne
- Wiaczniki instalacyjne n/t
- Listwy elektroinstalacyjne
- Wylaczniki ré6znicowo-pradowe P304 40A/0,03
- Roziacznik FR-104/63A
- Wylacznik silnikowy MS7-2,5/2p
- Wylacznik silnikowy MS7-25/3p
- Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe VS7-15/280/4
- Zabezpieczenie nadmiarowe S301B 16A
- Zabezpieczenie nadmiarowe S301B 10A
- Oprawa oswietleniowa TCH475 PHILIPS + siatka ochronna
- Oprawa oswietleniowa OOP1E-240 ELGO
- Oprawa oswietleniowa OWF-240 ELGO
- Oprawa porcelanowa P65
- automat zmierzchowy

- Materiaty pomocnicze
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Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego — samochodem

dostawczym.

4. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysoko$¢ instalacji wlacznikow
nalezy planowa¢ w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002. Gniazda
natynkowe 230V montowaé na wysokoséci 0,3m w sali komputerowej oraz na wysokosci

1.2m w pozostalych pomieszczeniach.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu robot a przed oddaniem, Wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia prob montazowych, oraz dokonania stosownych pomiardw.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé¢ wykonanych robot i zastosowanych
materialow oraz ich zgodno$¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

Po zakoficzeniu prac montazowych nalezy w ramach préb montazowych wykonaé
nastgpujace cZynnosci:
- wizualne sprawdzenie ciaglodci zyl przewodow
- wizualne sprawdzenie stanu opraw oswietleniowych i osprzetu instalacyjnego
- sprawdzenie wzrokowe prawidtowosci wykonania instalacji przeciwporazeniowej
- pomiar rezystancji izolacji przewodow
- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiar uziemienia ochronnego

6. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznie wykonanych prac zwiazanych z
budowa. Do wykonania obmiaru zobowiazany jest Wykonawca, a wyniki uzgodnione z

Inspektorem Nadzoru zamie$ci¢ w ksiazce obmiardw lub w dzienniku budowy.
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7.1 Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca powinien
przedlozyé:

- powykonawcza dokumentacje¢ techniczng

- protokdl badania rezystancji izolacji przewodow

- protokét badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- o$wiadczenie o zakonczeniu robét i gotowosci przekazania do eksploatacji

- atesty

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru

8. PRZEPISY 1 NORMY OBOWIAZUJACE PRZY WYKONANIU
ROBOT
- PN-IEC 60364 — , Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych™
- Rozporzadzenic MP z dn. 8.10.1990 — ,Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej”
- PN-63/E-01001 — ,,Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia™.
- PN-84/E-02033 — ,,O$wietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym™.
- PN-IEC 60364-4-41 — ,Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa™.
- PN-IEC 60364-4-443 — , Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami™
- PN-IEC 60364-51 —  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne™.

9. UWAGI
Dopuszcza si¢ stosowanie materialow, urzadzen i innych wyrobow rownowaznych
do wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania parametrow technicznych,
montazowych i eksploatacyjnych nie gorszych niz uzyskane poprzez realizacj¢ wg
wskazan projektu, oraz pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie spowoduje koniecznosci

przeprojektowania rozwigzan zawartych w dokumentacji.




Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia: Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie
Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

1.
Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi, 

2.
Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 

______________________
                      ________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 

Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy


 reprezentowania Wykonawcy

Projekt           






   załącznik nr 5 

                            U M O W A  Nr  In-342/..../2006

W dniu ............... roku w Pniewach , pomiędzy Gminą Pniewy zwaną dalej w treści Zamawiającym , reprezentowanym przez :

mgr Ryszarda Leszczyńskiego – Wójta Gminy Pniewy
a ................................................................................... , reprezentowanym przez :

................................................................................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą , została zawarta umowa o następującej treści :

                                                             § 1

Na podstawie przetargu nieograniczonego , art. 10 ust.1 , Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późn. zm.) , przeprowadzonego w dniu 22.07.2005 roku  , Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do realizacji :

Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie, zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót , zgodnie z ofertą i kosztorysem ofertowym .

                                                             § 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny z dostarczoną dokumentacją techniczną , obowiązującymi przepisami , polskimi normami przenoszącymi normy europejskie oraz zasadami wiedzy technicznej .

                                                             § 3

Roboty stanowiące przedmiot umowy będą wykonane w terminie od dnia ............................ do dnia .................................

                                                             § 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie trzech dni od dnia podpisania umowy .

                                                             § 5

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć kompletny projekt w jednym egzemplarzu , który określał przedmiot umowy w ramach zamówienia w trybie przetargu w ciągu trzech dni od dnia podpisania umowy.

                                                             § 6
1/ Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...................................................................... legitymującego się uprawnieniami ..................................................................... .

 § 7

1/ Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy , a także zapewnić warunki bezpieczeństwa .

2/ W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszystkie urządzenia i zbędne materiały , odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne .

3/ Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego , do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą .

4/ Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

                                                             § 8

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej .

Ubezpieczeniu w szczególności podlegają od odpowiedzialności cywilnej szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich , a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

                                                             § 9

1/ Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych , z zastosowaniem preferencji krajowych .

2/ Na każde żądanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) , Wykonawca obowiązany jest mieć w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty i atesty i złożyć je podpisane przez inspektora nadzoru inwestorowi w dniu odbioru robót.

3/ Wykonawca ma prawo do złożenia wniosku o przedłużenie terminu jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję :

a/ okoliczności , których nie można było przewidzieć ,

b/ z przyczyn zależnych od Zamawiającego .

4/ W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 3 Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym także Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu umowy.

                                                             § 10

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe według projektu i kosztorysu ofertowego.

Wartość wynagrodzenia zgodnie z ofertą wynosi : .......................................... zł (słownie: .............................................................................................................) ,
w tym podatek VAT   ....................................... zł

§ 11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego z zaokrągleniem do pełnych 10 zł. za przedmiot umowy tj. ............................. zł (słownie: ............................................) w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Pniewy: BS Grójec o/Pniewy nr 15912800022002200005180003

                                                             § 12

Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy , zaczynając od daty odbioru końcowego .

Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne usunięcie wad po upływie okresu rękojmi .

1. § 13

· Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przeznaczone jest na:

· 25% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

2. 75% na zabezpieczenie zgodnie z Umową wykonania robót.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminach i na zasadach zgodnych z art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

                                                             § 14

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi po dokonaniu komisyjnego ich odbioru ostatecznego i przedłożeniu faktury zatwierdzonej przez inspektora nadzoru i poświadczeniu Urzędu Pracy o zatrudnieniu osób bezrobotnych. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od daty  jej otrzymania, przelewem na konto Wykonawcy. Za dzień zapłaty strony ustalają datę polecenia przelewu wystawioną przez Zamawiającego.
                                                             § 15

1/ Strony postanawiają , że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne .

2/ Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

     1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a/ za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 

c/ z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru

d/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1 % za każdy dzień przerwy

e/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego .

     2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary :

a/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy 0,1 % z wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

b/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

3/ Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

                                                             § 16

W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie .

                                                             § 17

1/ Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności .

2/ Nie można dokonać zmian niniejszej umowy jeżeli są one niekorzystne dla Zamawiającego i przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty , na podstawie której dokonano wyboru oferenta.

3/ Zakaz określony w pkt.  2 nie dotyczy wprowadzenia takich zmian , których dokonuje się w wyniku okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

                                                             § 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

                                                              § 19

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

                                                             § 20

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

  WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY
Załącznik Nr 6
Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ UMOWY
Lp.
Imię i nazwisko
Zakres odpowiedzialności

























______________________________       _____________________________

Imiona i nazwiska osób 

     Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

uprawnionych do



reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy



Załącznik Nr 7
Nazwa wykonawcy
..................................................................................................

Adres wykonawcy
..................................................................................................

Miejscowość ...............................................



Data ...................

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ WYKONAWCY
Wykaz narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca mający na celu potwierdzenie warunku że wykonawca: posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Nazwa narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca (na potrzeby zamówienia)

Lp.
Nazwa
Inne informacje 













____________________________

_______________________________

Imiona i nazwiska osób 


Czytelne podpisy osób uprawnionych


uprawnionych do



do reprezentowania wykonawcy 

reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 8
Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................


Data .......................

INFORMACJA NT. PRZECIĘTNEJ LICZBY ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW ORAZ LICZEBNOŚCI PERSONELU KIEROWNICZEGO
Wykaz wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Lp.
Nazwa 
Liczba zatrudnionych
Zakres czynności
Przyg. zawodowe / uprawienie*.

























* Wypełnić, jeżeli zakres przedmiotu wymaga posiadania przygotowania zawodowego /uprawnień. 

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie osób przewidzianych do wykonania zamówienia. 

________________________________
_________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


  reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 9
Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Lp.
Odbiorca / Miejsce wykonania*
Wartość
Zakres przedmiotowy
Daty rozp./zakończenia 





































* Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty te zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające ww. warunek). 

______________________________       _____________________________

Imiona i nazwiska osób 

     Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

uprawnionych do



reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy




Załącznik nr 2
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