Studzienka zelbetowa @1200,SG-147,Rz.d. 115.98 m n.p.m.

Wodociqg,W - 20, Rz.d. = 116.92 m n.p.m

Studzienka zelbetowa @1200,5G-186,Rz.d. 116.42 m n.p.m.

Studzienka zelbetowa @1200,SG-187,Rz.d. 116.67 m n.p.m.

Studzienka zelbetowa @1200,5G-188,Rz.d. 116.1 m n.p.m.

Studzienka inspekcyjna tworzywowa @425 ,SG-190,Rz.d. 117.12 m n.p.m.

Studzienka zelbetowa @1200 ,SG-189,Rz.d. 117.02 m n.p.m.

Studzienka zelbetowa @1200 ,SG-191,Rz.d. 117.24 m n.p.m.

Studzienka zelbetowa @1200,5G-192,Rz.d. 117.38 m n.p.m.

Studzienka zelbetowa @1200,5-193,Rz.d. 117.54 m n.p.m.

Studzienka zelbetowa @1200,5G-194,Rz.d. 117.86 m n.p.m.
Studzienka zelbetowa @1200,SG-195,Rz.d. 117.93 m n.p.m.

Studzienka zelbetowa @1200,SG-196,Rz.d. 118.07 m n.p.m.

Studzienka zelbetowa @1200,5G-197,Rz.d. 118.32 m n.p.m.

Studzienka zelbetowa @1200,SG-198,Rz.d. 118.47 m n.p.m.

Studzienka zelbetowa @1200 ,SG-199,Rz.d. 118.59 m n.p.m.

Przecisk rurq stalowq: odcinek SG-202 - $G-203 i-=0,5%
Rura ostonowa - Rura stalowa DN300 -1=22,0m
Rura przewodowa - Rura PVC-U SDR34 @200 - 1=36,00m
Ploza Integra Typ "L" wysokosci 24 mm co 1,0m - 23 szt
Manszeta typ "N" 300/200 - 2 szt.
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Studzienka zelbetowa @1200, SG-200,Rz.d. 118.71 m n.p.m.

I
i

Kabel elekiro-energ niskiego napiecia,eNN - 50, Rz.d. = 121.49 m n.p.m

Studzienka inspekcyjna tworzywowa @425 ,SG-201,Rz.d. 119.63 m n.p.m.
Studzienka zelbetowa @1200 ,SG-202,Rz.d. 119.66 m n.p.m.

Kabel elekiro-energ niskiego napiecia,eNN - 50, Rz.d. = 121.48 m n.p.m

Wodociqg,W - 20, Rz.d. = 120.56 m n.p.m

Studzienka zelbetowa @800,5G-203,Rz.d. 119.85 m n.p.m.

Przecisk rurq stalowq: odcinek $G-203 - $G-204
Rura ostonowa - Rura stalowa DN300

Rura przewodowa - Rura PVC-U SDR34 @200
Ploza Integra Typ "L" wysokosci 24 mm co 1,0m
Manszeta typ "N" 300/200

i-=0,5%
-1=11,0m
-1=20,00m
- 12 szt

- 2 szt

Studzienka zelbetowa @1200 ,SG-204,Rz.d. 119.95 m n.p.m.
Studzienka zelbetowa @1200,5G-186,Rz.d. 116.42 m n.p.m.

Kabel elektro-energ niskiego napiecia,eNN - 50, Rz.d. = 121.23 m n.p.m

Studzienka zelbetowa @1200,5G-208,Rz.d. 116.75 m n.p.m.

Wodocigg,W - 40, Rz.d. = 117.56 m n.p.m

P.P. 106.00m n.p.m.
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SG-186

Studzienka zelbetowa @1200 ,SG-187,Rz.d. 116.67 m n.p.m.

Studzienka zelbetowa @1200 ,SG-210,Rz.d. 117.15 m n.p.m.

116.67 119.45119.45_ 2.78

N
Rura PVC-U SDR34 @200
0.6%
L=75.00

SG-187

SG-210

Studzienka zelbetowa @1200 ,SG-200,Rz.d. 118.7 m n.p.m.

Studzienka inspekcyjna tworzywowa @425 ,SG-222,Rz.d. 118.85 m n.p.m.

Studzienka zelbetowa @1200 ,SG-223,Rz.d. 119.04 m n.p.m.

Studzienka inspekcyjna tworzywowa @425 ,SG-224,Rz.d. 119.20 m n.p.m.
Studzienka zelbetowa @1200 ,SG-225,Rz.d. 119.23 m n.p.m.

X~ el — (] N|
o= 3 S S
NN N N — —
| (] )| (@] (@]
| [eN (e} 0| 0|
2 S = g g
S 8 5 § &
| (] el (@] (@]
| [eN (e} 0| 0|
2 S = g g
S 8 5 § &
—~ | < (o] ™)
NS < S S
2> b & S
Rura PVC-U SDR34 @200

o

0.5% 0.5% 0.5% b 5hS

1= 27.00 L= 37.00 1= 31.00 n

o

3 3 3 (3

N ~ v |8

I © o |9

SG-200

SG-222

SG-223

SG-224
SG-225

OZNACZENIA:

ks

w

- WODOCIAG

Profil sieci kanalizacji sanitarnej:

Odcinek:

SG-147 - SG-204

SG-187 - SG-210
SG-186 - SG-208
SG-200 - SG-225

————— - PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

o - KABEL ELEKTRO-ENERGETYCZNY

kdks

P - TELEKOMUNIKACJA

UWAGA:
przed przystapieniem do wykopéw mechanicznych nalezy:

- KANALIZACJA DESZCZOWA / KANALIZACJA SANITARNA

1. Wytyczyé geodezyjnie trase sieci oraz kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

2. Recznie odkopac kolizje z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi,
sieciami gazowymi oraz przytgczami wodociggowymi

3. Wykonane w/w prace zgtosic inspektorowi nadzoru w celu ewentualnej korekty

trasy sieci.
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