zawor zwrotny DN 50 EA

Zestaw wodomierzenia

/ na cele p.poz:
-zawor grzybkowy DN 50
wodomierz DN40 JS 16
zawor grzybkowy DN 50
zawor zwrotny DN EA DN 40
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zawor odcinajacy DN50

Zestaw podnoszenia ciSnienia na cele p.poz

z deklaracjg CNBOP i PIB
trzypompowy ( jedna pompa rezerwowa )
z automatycznym obej$ciem testujgcym
Parametry pracy:
minimalna wydajnos¢: Q-7,2m3/h
min. wysoko$¢ podnoszenia: 20 H[m]
zasilanie: 3x0,55 kW
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instalacja p.poz - hydrantowa

przewody instalacji hydrantowej - stal ocynkowana

izolacja przewodéw - wetha mineralna ( antykondensacyjna )
izolacja przewodéw - wetha mineralna ( antykondensacyjna )

instalacja p.poz - wentylacja

dla pomieszczen serwerowni i archiwum zaprojektowano na
przewodach wentylacji mechanicznej klapy p.poz z

siftownikami sterowane z SSP

na przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przezz
rézne strefy dymowe zaprojektowano zaprojektowano klapy
dymoszczelne z sitownikami sterowane z SSP
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