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Wykonawcy bioracy udziat w przetargu nieograniczonym na:
,Budowe Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Szulborzu Wielkim etap Il -IV”

Wjt Gminy Szulborze Wielkie informuje, ze w dniu 14.06.2007 otrzymat
zapytania od jednego z Wykonawcow biorgcych udziat w przetargu:

Czy nalezy uja¢ wyposazenie fazienki dla niepetnosprawnych?

Czy nalezy ujac izolacje $cian pomieszczen sanitarnych?

Czy stupy konstrukcji Sali gimnastycznej bedg obudowane?

Prosimy o podanie z jakiego materiatu przewidziane sg rynny i rury spustowe.
Czy w Sali gimnastycznej jest przewidziana jest wentylacja mechaniczna?

Czy nalezy uja¢ w wycenie nagrzewnice powietrza przewidziane na $cianach Sali
gimnastycznej, jezeli tak, to prosimy o podanie typu i ilosci?

Ad.1. Tak. Ponizej zestawienie dotyczgce wyposazenia:

-miska ustepowa wiszgca — 1 komp.

-umywalka — 1 komp.

-porecz uchylna, mocowana do sciany — 1 komp.

-porecz mocowana na state do sciany — 2 komp.

Ad.2. Projekt nie przewiduje izolacji $cian pomieszczen sanitarnych.

Ad.3. Projekt nie przewiduje obudowy stupow konstrukcyjnych Sali gimnastyczne;j.
Przewidziano zabezpieczenie stupow przeciwpozarowo malujagc je farbg o
odpornosci ogniowej EI60.

Ad.4. Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z PCV zgodnie z poz. 29 i 30
przedmiaru robot.

Ad.5. W projekcie architektonicznym btednie wpisano — wentylacje mechaniczng
zgodnie z projektem branzowym.

Rozwigzania branzowe nie przewidujg wykonania wentylacji mechanicznej.

Ad.6. Nie przewiduje sie wykonania nagrzewnic na $cianach Sali gimnastyczne;j.

o0k whNPE

W przedmiarach rob6t budowlanych pominieto balustrady klatki schodowej, ktére
nalezy uwzglednic¢ ( 21,6mb balustrad). Pozycje nalezy wyceni¢ w oparciu o KNR 2-
02-1207-0300 i dopisa¢ w kosztorysie ofertowym w dziale roboty Slusarskie.
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