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ZP.271.1/2013

Wisniewo, 25.02.2013

Wykonawcy

W dniu 21.02.2013r do Zamawiajacego wplynelo zapytanie nr 1 dotyczace tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na
modernizacje i rozbudowe stacji uzdatniania wody w miejscowosciach Gminy Wisniewo
oraz budowa sieci wodociggowej Stare Kosiny — Zurominek, Wykonawca zadat nastepujace
pytania
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Projekt przewiduje wykonanie trzech stacji sterownych recznie przez obstuge stacji, w
obecnych czasach standardem jest budowa stacji uzdatniania sterowanych
automatycznie przez sterownik programowalny PLC ktéry wigcza i wytacza urzadzenia
SUW na podstawie zadanego algorytmu pracy, dzieki takiemu rozwiazaniu prace obstugi
ograniczone sg do okresowej kontroli stanu pracy urzadzen i usuwaniu awarii. Czy
zamawiajacy zdecydowany jest na budowg stacji uzdatniania sterowanych recznie

Czy zamawiajacy posiada wydane warunki zasilania i przebudowy istniejacych uktadéw
pomiarowych?

Czy zamawiajacy dysponuje dokumentacjg przebudowy uktadéw zasilania i uktadéw
pomiarowych uzgodniong z odpowiednimi stuzbami zaktadu energetycznego?

W projektach elektrycznych stacji uzdatniania wody jako $rodek ochrony przeciw
pozarowej zaprojektowano wytaczniki réznicowo pradowe rowniez do zabezpieczenia
uktadéw z falownikami. Zastosowanie wylacznikéw najpopularniejszych tzn z
charakterystyka AC moze powodowac nieuzasadnione wytaczenia zasilania, i okresowy
brak wody. Wyjciem z tej sytuacji jest rezygnacja z wytacznika réznicowo — pradowego
lub zastosowanie wytacznikéw przystosowanych do zasilania urzadzen falownikowych
typu B. Jakie rozwigzanie nalezy przyjaé¢?

Czy nalezy stosowac wytaczniki réznicowo pradowe w obwodach pomp gtebinowych?

Czy zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe stacji uzdatniania wody?

Wedtug dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ orurowanie wewnatrz kazdej z SUW z
rur PCV faczonych metoda klejowa. Biorac pod uwage do$wiadczenia w pracy rurociggéw
wykonanych z PVC-u klejonego (starzenie sig potaczen klejonych, nieszczelnosé
potaczen, ewentualne drgania podczas pracy ukitadu) czas pracy jest stosunkowo
niewielki. Prosze o rozwazenie Zamawiajacego czy nie nalezatoby wykonac¢ catosci
orurowania urzadzen ze stali nierdzewnej, co zagwarantuje dtugoletnia, bezawaryjng
pracg SUW.

Zamawiajacy odpowiada:

Ad. 1

Tak. Zamawiajacy zdecydowany jest na budowe stacji uzdatniania wody z recznym ptukaniem
filtrow/ sterowanie reczne/.
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Ad 2

Tak. Zamawiajacy posiada wydane warunki zasilania i przebudowy istniejacych uktadow
pomiarowych

Ad 3

Tak. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjq przebudowy uktadow zasilania i uktadéw
pomiarowych

Ad 4
Przyjaé rozwiazanie jak w projekcie technicznym.

Ad. 5

W obwodach pomp gtgbinowych nie ma koniecznosci stosowania wylgcznikow réznicowo —
pradowych

Ad.6
Tak. Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe stacji uzdatniania wody

Ad.7
Orurowanie i armature zastosowac jak w projekcie technicznym.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj

Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) dokonuje zmiany

e ust 3 pkt 1lit a) siwz otrzymuje brzmienie:

a) budowa sieci wodociagowej Kosiny Stare — Zurominek ,,

+ Sie¢ wodociggowa PCW DN 160 - 2810 mb
¢ Sie¢ wodociggowa PEHD 160 - 21 mb

« Sie¢ wodociggowa PCW DN 110 — 327 mb

e ust. 14 siwz otrzymuje brzmienie:

,»14. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

Oferty na wykonanie zaméwienia nalezy sktada¢ w sekretariacie zamawiajacego Wisniewo 86
06-521 Wisniewo do dnia 11.03.2013 do godziny 10.00

Otwarcie ofert odbedzie sig w siedzibie Zamawiajacego w pokoju nr 10 Urzedu Gminy
Wisniewo 86, 06-521 Wisniewo w dniu 11.03.2013 o godz. 10.20."

o ust 19 pkt 1 siwz otrzymuje brzmienie ,,

1) Warunkiem udzialu w postepowaniu jest wniesienie wadium w wysokosci 60 000,00
zlotych, (stownie: sze$¢dziesiat tysiecy ztotych) w terminie do dnia 11.03.2013r do godziny
10.00."
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Powyzsze wyjasnienia oraz zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia stanowig
czg$¢ integralng specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na modernizacje i rozbudowe
stacji uzdatniania wody w miejscowosciach Gminy Wisniewo oraz budowa sieci
wodociagowej Stare Kosiny — Zurominek





