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GMINAWISNIZWO Wisniewo, 28.02.2013
kod 06-521

Wisniewo 86
NIP569-17-53-672

Wykonawcy

W dniu 27.02.2013r do Zamawiajacego wpltyneto zapytanie nr 5 dotyczace tresci specyfikacii
istotnych warunkéw zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na
modernizacje i rozbudowe stacji uzdatniania wody w miejscowosciach Gminy Wisniewo
oraz budowa sieci wodociagowej Stare Kosiny — Zurominek, Wykonawca zadat nastepujace
pytania:

, Pytanie 1. Czy nalezy zataczy¢ do Oferty kosztorys ofertowy uproszczony czy nie jest to
konieczne i mozna bedzie przedstawi¢ Zamawiajacemu kosztorys przed podpisaniem umowy?

W SIWZ Zamawiajacy podat, iz aby spetni¢ warunek udziatu w postgpowaniu nalezy sie wykazac
poprzez wykazanie posiadania doswiadczenia przy realizacji co najmniej dwoch robot
budowlanych polegajacych na budowie lub remoncie lub modernizacji stacji uzdatniania wody
oraz co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegajacymi na budowie sieci wodociagowej o
tacznej diugosci kazda.

Pytanie 2

Jak nalezy rozumie¢ zapis o sieciach wodociagowych ,budowie sieci wodociggowej o tacznej
dtugosci min 1200m kazda. Czy Zamawiajacy uzna za spetniony warunek dotyczacy wykonania
sieci wodociggowych, gdy wykonawca wykaze wykonanie 2 robot budowlanych o tacznej
dtugosci min 1 200m?

Pytanie nr 3

We wzorze umowy zataczonym do SIWZ Zamawiajacy podat, iz ptatno$¢ nastapi po odbiorze
koricowym. Prosimy o dopuszczenie mozliwosci odbioréw czesciowych i ptatnosci czgsciowych

Zamawiajacy odpowiada:

Ad. 1

Zamawiajacy na etapie skiadania oferty nie wymaga przedtozenia kosztorysu ofertowego
Zgodnie z ust. 18 pkt 6 siwz formalnoscig niezbgdna do zwarcia umowy jest przedtozenie
kosztorysu ofertowego

Ad. 2

Nie. Kazda z rob6t budowlanych dotyczacych wykonania sieci wodociggowych ma by¢ na
dtugo$¢ min 1200m, po zsumowaniu minimalnych wymagan dla kazdej z robét osiagnie sig min
2 400m (2 x min 1200m),

Ad.3
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Zgodnie z zasadami obowigzujacymi przy realizacji inwestycji odbiory czesciowe beda dotyczyly
jedynie elementéw ulegajacych zakryciu, dokonywane stosowym wpisem w dzienniku budowy
Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czesciowych

Powyzsze wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia stanowig czes¢
integralng specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na modernizacje i rozbudowe stacji
uzdatniania wody w miejscowosciach Gminy Wisniewo oraz budowa sieci wodociggowej
Stare Kosiny — Zurominek





