Sie¢ cieplna z bloku nr 27
DN65  Okno 90x40 cm

!} h=25cm od ziemi

h =165 cm od posadzki

Przylacze cieplne do blokéw nr 24 i 25

Przylacze cieplne z bloku nr 26

Okno 90x40 cm
h =25 cm od ziemi
h =165 cm od posadzki

Przytacze cieplne do bloku nr 24
I~~~ DN40

Przytacze cieplne

do instalagji c.w.u. / cyrk. == 71" cyrk. $32x5,4 PP

c.w.u. $50x8,4 PP
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DN32
Wezet
cieplny
h=21m
BUDYNEK NR 26 BUDYNEK NR 25
Okno 85x45 cm
= ... cm od ziemi
h = ... cm od posadzki
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\ Pompa cyrkulacyjna
H OMIS 25-80 Omnigena
!
Wymiennikownia
h=235m
do wymiennikow
i
Skiad opalu
h=245m
'
'
'
Korytarz !
h=3m ' 4o "
: ‘ Kotlownia do instalacji c.w.u. / cyrk.
5 do kottow weglowa
! h=375m
'
'
'
'
Pompownia
h=235m
——
Skiad zuzla
| h=..m
Komora
BUDYNEK NR 27 usuwania BUDYNEK NR 28
2uzla
h=235m

Sie¢ cieplna do blokow nr 28, 29 30

c.0. DN100
c.w.u. DN65
cyrk. DN25

BUDYNEK NR 24

— ———— Przylacze cieplne z bloku nr 25

1 DN40
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H
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Obnizenie| |h=1,7m
stropu

pmcmmmmmoon

Wezet
cieplny
h=21m

Okno 85x45 cm
h=...cm od ziemi
h = ... cm od posadzki

Pompa cyrkulacyjna
OMIS 25-80 Omnigena

Wezel
| cieplny
h=235m

Przylacze cieplne
|-~~~ c.0. DN50 stal

|-~ = cw.u. $50x8,4 PP
cyrk. $32x5,4 PP

BUDYNEK NR 29

Okno 85x45 cm
h =85 cm od ziemi
h = 145 cm od posadzki

do instalacji c.w.u. / cyrk. == -]

Pompa cyrkulacyjna
OHI 25-80 IBO

Wezet
cieplny
h=235m

Przytacze cieplne

|- = c.w.u. $50x8,4 PP
cyrk. ®32x5,4 PP

BUDYNEK NR 30



