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(Średnica, rzędna i długość rury osłonowej wg. projektu.)
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Przed rozpoczęciem robót powiadomić właściciela kabla (TPSA Sieradz, ZE Łask ).

Przed zasypaniem zgłosić do odbioru właściciela kabla 
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Wykaz ksztaltek do montazu jednego wezia
1.Trojnik kotnierzowy - bosy ¢ 80 mm
2.Krociec 2 kolierzowy ¢ 80 mm zeliwny
3.Kroéciec MM-W PVC

4. Kréciec MM-W PVC

5.Zasuwa kolnierzowa ¢ 80 mm

6.Kolano stopowe zeliwne N-¢80 mm

7.Hydrant naziemny
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- PRZED ZASYPANIEM DOKONAĆ ODBIORU PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELI Gminnej Spółki Wodnej i Urzędu Gminy lub Gminy i Miasta
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