Obwdd nr 2 (oprawy istniejace: 11x70W=770W)

Obwad nr 1 (oprawy istniejgce: 7x70W=490W + projektowane 8x55W)
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= Sy -{—- e e s ] Przewdd AsXSn 2c25 mm? - taczna diugosé 323 mb
| WS | Kabel YAKXS 4x35 mm? - laczna dhugost 69 mb
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Istniejacy stup nN 'Pocza'tek i k'om'ec sekeji ( 75‘+2t.18 mb)
7 obwodem I ] Zawieszenie odciggowe. Naprezenie 42,5 MPa
o$wietleniowym / \\ /
nr 2/ZN AsXSn2x25 mm? AsXSn2x25 mm? __ YAKXS4x35 mm?* AsXSn2x25 mm? AsXSn2x25 mm? AsXSn2x25 mm? AsXSn2x25 mm? AsXSn2x25 mm?
-26 mb- -49 mb- +FeZn 30x30 mm -48 mb- -50 mb- -49 mb- -51 mb- -50 mb-
Istniejacy obwod ~45/69 mb-
oéwigtlepiqu zgsilar)y z lL 2-2/L.2 2-3/L3 2-4/L4 2-5/L5 2-6/L6 2-7L7 2-8/L8
szafki oSwietleniowej na 0 P-10,5/2,5E P-10,5/2,5E P-10,5/2,5E P-10,5/2,5E P-10,5/2,5E P-10,5/2,5E K-10,5/2,5E
obwodzie nr 1 ze stacii &
transformatorowej SN/nN i
Kazanow Nowy 1 BT 580 i 0750348267 NIP 613.1056004 Reom si0argon PP
Inwestor GMINA KONSKIE ul. Partyzantéw 1, 26-200 Koriskie
Nazwa i adres BUDOWA STECI NAPOWIETRZNE] OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI NOWY KAZANOW
obiektu DZ. NR: 785, 843/3, 843/4, B43/5, 843/6, 843/7, 843/8, 843/9, 844, 1026 OBREB 0026
Przedmiot 2 Schemat jednokreskowy. /-
UKLAD PRACY SIECI T-T — -
WYLACZENIE SZYBKIE ZASILANIA P ogeint JoimBooi | "X =
04.2017
inz. Wiestaw Borowski L “;;;'c’g_ %@{msm L Ryzs;ii or

AutoCAD® 2010 PL by Il Autodesk, Inc.; producl\ser%l no.: 391-246830

=5



