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GKil.271.3.2011

‘WSZYSCY OFERENCI

Na podstawie art. 38 ust, 2 Ustawy 2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiet
publicznych (Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz.7S9 ze zmianami) Zamawisjacy udziela
wyjadnieri do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dla postepowania o
udziclenic zaméwienia prowadzoncgo w trybic przciargu nicograniczonego na wykonanic
inwestyi pod nuzwy; Rozbudowa, przebudows | wyposazemie budynku

wiclofunkeyjnego w Windykach.
Do Zamawigjacego w] fani
L Brania budowlan:

1. W projekeie budowlanym mowa jest o podaogniku gasienicowym (transporter
schodowy) obstugiwanym przez osoby trzecic dla ossb niepelnosprawnych. Czy
nalezy przyjaé do wyceny, jesli tak to prosimy o podanie dokiadnych parametrow

Ad.1 Zamawiajacy informuje, i2 na tym ctepie robét nie przewidzitno podnosnike
gasienicowego.

2. Brak w przedmiarze robt wykonania zelbetowego szamba dwukomorowego oraz
phyty betonowe pod émietnik kontenerowy, o ktstych mowa w projekeie
Zagospodarowania terenu. Czy nalezy pezyjaé do wyceny, a jesli tak 4 prosimy o
podanie przedmiaréw.

Ad2 Zamawiajacy informuje, iz wykonanie zelbetowego szamba dwukomorowego oraz
plyte betonows pod dmietnik kontenerowy nalezy uwzglednic w zal. Ne 11 do SIWZ
Przedmiar uzupeiniajacy”

3. Brak w przedmiarach robét wykonania trawnikéw, o czym jest mowa w projekcie
zagospodarowania terenu.
Ad3 Zamawiajacy informie, i% nalezy uwzgledni¢ wykonanie trawnikow w ilosci 500 m.
Pozycja uzupetniona w zal. Nr 11 do STWZ ,Przedmiar uzupelniajacy”

4. Prosimy o wskazanie, w ktérych pozycjach przedmiart przyjeto rozbiérks istniejacego
budynku gospodarczego Usyluowanego na granicy z dziatka, sasiednia, o czym jest
mowa w projekcie zagospodarowania terem.

Ad 4 Zamawiajgey informuje, i2 rozbiérka istniejacego budynku zostanie wykonana we
‘wlasnym zakresic przez Zamawiajacego.

1. Branza sanita
Instalacja kanalizacji sanitarnej;

1. W poz. 1 zastosowana niewlasciwa podstawe kosztotysowa, ktéra nie dotyczy robét
remontowych. Wiasciwsza byla by np.: KNR 4-01 0106/02.





[image: image2.png]Ad. 2 Zamawiajacy informuje, iz wyraza zgodg na zastapienie podstawy wyceny w poz.] z
KNR-W 2-0t 0310-02 na KNR 4-01 0106/02

2. W poz. 2 zastosowana tiewlasciwa podstawg kosztorysowa, kita nie dotyczy robét
remontowych, Wiasciwsza byla by np.: KNR 4-01 0106/03,
Ad. 2 Zamawisjacy informuje, iz wyraza zgode na zastapienie podstawy wyceny w poz.1 z
KNR-W 2-01 031202 na KNR 4-01 0106/03

3. Zanizono przedmiar w poz. 1. Powinno byt ok. 12,9 m3.
Ad. 3 Zamawiajgcy informuje, iz zmienia ifo$é w poz.] na 12.9 m*

4. Zenitono przedaniar w poz. 2, Powinno byé ok. 10,7 m3.
Ad. 4 Zamawigjgey informuje, i2 zmienia iloé w poz.2 na 10,7 m’

5. Zanizono przedmiar w poz. 3. Powinno by¢ ok. 17,2 m2.
Ad. 5 Zamawisjacy informuje, iz zmienia ilosé w poz.] na17,2m?

6. Brak w przedmiarz skucia posadzki w celu wykonania pozioméw kanalizacji
sanitarnej.
Ad.6 Zamawiajacy informuje, iz skucis possdzki uwzgledniono w poz.7 Praedmiar robét
‘branza budowlana”.

7. Brak w przedmiarze naprawy posadzki po ulodeniu pozioméw kanalizacji sanitarnej.
Ad.7 Zamawiajacy informuje, i2 skucia calej posadzki uwzgledniono w poz.7  Przedmiar
robdt branza budowlana”.

8. Brak w przedmiarze usuniecia z budynku gruzu, niepotrzebnej ziemispo wykopach itd.
wilodci ok. 10,7 m3. Brak wskazanego sposobu utylizacji gruzu i ziemi.
Ad.8 Zamawigjacy informuje, i2 nalezy uwzglednic usuniecie 2 budynkn gruzy, niepotrzebnej
zemi po wykophch itd. Pozycja uzupeinions w zal. Nr 11 do SIWZ , Przedmiar
uzupehniajacy”
9. Czy pod umywalkami przewiduje sig postumenty lub pélpostumenty? Jezeli tak to
prosze o uzupelniony przedmiar.
Ad9 Zamawisiacy informuje, i2 nalezy uwzgledni¢ postumenty pod umywalki . Pozycja
uzupetniona w zal. Nr 11 do STWZ , Przedmiar uzupetniajacy”

10. Brak w przedmiatze wykucia bruzd dla rur kanalizacyjnych pod przyborami
sanitarnym wiloci 9 m. Chyba 2e rury te maja byé prowadzone po wierzchu Seian.
Ad.10 Zamawiajacy informuje, iz nalezy uwzglednié wykucie bruzd dia rur kanalizacyjnych
pod przybotami sanitarnymi wilosei 9 m. Pozyeja uzupeiniona w zat. Nr 11 do SIWZ
Przedmist uzupelnisjacy”

11. Brak w przedmiarze zamurowaia bruzd dla rur Xanalizacyjnych pod przyborami
sanitarnymi w iloéei 9 m. Chyba ze rury te maja byé prowadzone po wierzehu Scian.
Ad.11 Zamawiajacy informuje, i2 nalezy uwzglednié zamurowanie bruzd dla rur
kanatizacyjnych pod przyborami sanitarnymi w ilofci 9 m. Pozycja uzupetniona w za2. Nr 11
do SIWZ, Przedmiar uzupetnisjacy”




[image: image3.png]12, Czy piony kanalizacji sanitarnej (réwniez ten do zaworu napowietrzajacezo) maja byé
wiate w $ciang (dodatkowe kucie bruzd), obudowane plyta g-k, czy byé prowadzone
po wierzchu dcian?

Ad.12 Zamawigjacy informuje, iz piony nalezy prowadzi¢ po wierzch Scian.

13. Brak w przedmiarze wykonania przebié przez stropy dla rur kanalizacyjnych w ilosei
A szt
Ad.13 Zamawiajacy informje, i2 przebicia przez stropy dla rur kanalizacyjnych
uwzgledniono w poz 61 preedmiaru ,Instalacje sanitame wewngtrzne™.

14. Brak w przedmiarze wykonania przebié przez éciany fundamentowe dla rur
kanalizacyinych w iloci 9 s,

Ad.14 Zamawisjacy informuje, iz prasbicia przez iciany dia rur kanalizacyjnych

uwzgledniono w poz.61 preedmiaru Jnstalacie sanitame wewnetrzne”.

15. Brak w praedmiarze zabetonowania przebi przez sciany fundamentowe i stropy przy
pracisciach rur kenalizacyjarych w ilodci 13 szt.
Ad.15 Znmawiajacy informuje, iz zabetonowania przebicia przez stropy i sciany dla rur
kanalizacyjnych uwzgledniono w poz.63 proedmiaru , Instalacie sanitarne wewngtrzne”.

16. Brak w przedmiarze wykonania przebié praez éciany dia rur kanalizacyjnych w ilosci
1 szt
Ad.16 Zamawiajacy informuje, iz pracbicia przez Sciany dia rur kanalizacyinych
uwzgledniono w poz.61 przedmiaru Instalacje sanitarne wewngtrzne”.

17. Brak w przedmiarze zamurowania przebié w $cianach dla rur kanalizacyjoych wilosei
Iszt.
Ad.17 Zamawiajaey informuic, i% zamurowania preebié przcz sciany dla rukanalizacyjnych
uwzgledniono w poz.65 przsdmiaru ,Instalacie sanitarne wewngizzne”.

18. Brak w przedmiarze montazu pochwytow dla os6b niepeinosprawnych w ilosoi § szt.
Proszs podaé typ § wymiary tych pochwytow.
Ad.18 Zamawisjscy informuje, iz nalezy uwzgledni¢ pochwyty dia osob niepelnosprawnych.
Pozycja uzupetniona w zat. Nr 11 do STWZ ,Przedmiar uzupelnisjacy”

19. Brak w przedmiarze proby szczelnosci poziomow kanalizacji sanitarne.
Ad19 Zamawisjacy informue, iz nalezy uwzglednic prébe szczeinosci poziomow kanalizacji
sanitarmej. Pozycja uzupetniona w zal, Nr 11 do SIWZ ,Przedmiar uzupelniajacy”

20. Brak w przedmiarze montazu przydomowe] oczyszezaln Sciek6w (wraz ze
wszystkimi robotami niezbedoymi do jej wykonania) o ktbrej mowa w dokumentaci
projektowe].

A4.20 Zarbawiajacy informuje, iz nalezy uwzglednié montaz przydomowe] oczyszczalni
sciekéw. Pozycja uzupetuiona w zal. Nr 11 do STWZ ,Przedmiar uzupelniajacy”
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1. Brak w przedmiarze zasadnicze] (pulsacyjnej) préby szczeinosei w ilodci 1 szt,
Ad.] Zamawisjacy informuje, i£ probg szczelnosc instatacji uwzgledniono w poz.25
przedmiary , Instalacje sanitame wewngtrzne”,

2. Brak w przedmiarze dezynfekeji instalacji wodociagowej.
Ad2 Zamawisjacy informuie, i2 preewidziane zostalo jedynie plukanie instalacji w poz.25

3. Brak w przedmisrze skucla posadzki w celu wykonania poziomych odcinkéw
instalacji wodociagowej.

Ad3 Zamawisjacy informuje, iz preewidziano prowadzenie przewodow instalacii

wodociagowej na cianach i pod stropami bez koniecznosci skuwania posadzki.

4. Brak w przedmiarze naprawy posadzki po ulozeniu poziomych odcinkéw instalacii
wodociagowe).

Ad.4 Zamawiajacy informuje, i2 przewidziano prowadzenie przewodéw instalacii

wwodociagowej na scianach i pod stropami bez koniecznodci naprawy posadzki.

5. Brak w przedmiarze usuniecia z budyzku gruzu po robotach zwinzanych z
wykonapiem instalacji wodociagowej. Brak wskezanego sposobu utylizacji gruzu.

A4S Zamawiajacy informuje, iz przewidziano prowadzenie przewodow instatacji

wodociagowej na écianach i pod stropami bez konieczmodei naprawy posadzki.

6. Brak w przedmiarze wykucia bruzd dfa rur wodociagowych pod przyborami
sanitamymi oraz dla pionu wiloci 17 m. Chyba 2e rury te maja byé prowadzone po

wierzehu gcian.
Ad.6 Zamawisjacy informuje, i2 wykucie bruzd dla rur wodociagowych uwzgledniono w
poz.63 przedmisru Instalacje sanitarne wewngfrzne"”. s

7. Brak w przedmiarze 2zamurowania bruzd dla rur wodociagowych pod pryborami
sanitarnfni w ilodei 17 m. Chyba.2¢ rory te maja by¢ prowsdzone po wierzchu Scian.
A4.7 Zamawisjacy informuje, i2 zamurowanie bruzd dla rur wodociagowych uwzgledniono w

poz.67 praedmiara , Instalacje sanitame wewagtrzne”,

8. Brak w przedmiarze wykonania przebi¢ przez stropy dia rur wodociagowych w ilosci
2zt
Ad.8 Zamawiajacy inforrauje, i2 przebicia przez stropy dia rur wodociagowych uwzgledniono
wpoz.61 przedmiara , Instalacje sanitarne wewngtrzne™.

9. Brak w przedmiarze zabetonowania przebié przez stropy przy preejéciach rur
wodociagowych w iloei 2 szt.

Ad9 Zamawiajacy informuje, iz zabetonowania przez stropy dla rur wodociggowych

uwgledniono w poz.65 przedmiar , Instalacje sanitame wewngtrzne’”

10. Brsk w przedmiarze wykonania przebié przez fciany dla rur wodociagowych w ilosci
17 s2t.
Ad.10 Zamawisjacy, informuje, i2 nalezy uwaglednid praebicie przez. sciany dla rur
wodociagowych w ilokci 1 7szt. Pozycja wzupeiniona w zal. Nr 11 do SIWZ ,Praedmiac

vzupelnigjacy”




[image: image5.png]11. Brak w przedmiarze zamurowania przebié w Scianach dta rur wodociagowych w itosei
17521
Ad.11 Zamawisjacy informuje, iz nalezy uwzgledni¢ zamurowania w Scianach dla rar
wodociagowych w ilosci 17521, Pozycia uzupetniona w zal. Nr 11 do SIWZ ,Przedmiar
uzupetnizjacy”

12. Brak w przedmisrze montazm zaworkéw katowych DN 15 mm pod przyborami
sanitamymi w ilosci 10 528,
Ad.12 Zamawisjacy informuje, iz nie praewidziano montowania zaworkéw ketowych.

13. Brak w przedmiarze montazu wodomnierza JS10 DN 25 mm w iloei 1 szt.
Ad.13 Zamawisjacy informuje, iz nalezy uwzglednic montsz wodomierza J$ 10 DN 25 mm w
ilodei 1szt. Pozycja uzupelniona w zat. Nr 11 do STWZ ,,Przedmiar uzupetniajacy”

14. Brak w przedmiarze montazm zaworu antyskazeniowego EA DN 25 mm w ilogei 1 sz¢.
Ad.14 Zamawisjacy informuje, i2 nalezy uwzgledni¢ montaz zaworu antyskazeniowego EA
DN 25 mm w ilodci 15z, Pozycja uzupetniona w zat, Nr 11 do SIWZ ,Przedmiar
uzupetnisjacy”

15. Brak w przedmiarze montazu filtra DN 25 min w ilosci 1 sz1.
Ad.15 Zomawiajacy informuje, i2 nalezy uwzglednié montaz filtra DN 25 mm w ilosci tszz.
Pozycia uzupetniona w zat. Nr 11 do SIWZ ,Przedmiar uzupeinizjacy”

16. Brak w przedmiarze montazy zaworéw odcinajacych DN 25 mm wilogoi 3 szt w
zestawie wodomierzowym.
Ad.16 Zamawiajacy informuje, i2 montaz zawordw odcinajacych DN 25 mm uwzgledniono w
poz.20 przedmiaru  Instalacje sanitane wewngtrzme”.
17. Prosze o podanie typéw podgrzewaczy c.w.u.
Ad37 Zamawiajacy informuje, iz prewidziano nastepujace typy podgrzewaczy:
1). Potigrz@wacz pojemnoéciowy 301 o mocy 1,5kW—2 szt
Parametry techniczne:
Pojemnoéé: 30 [
Napiecie znamionowe: 230 V~
Mot znamionowa: 1,5 kW
Prad znamionowy: 6,5 A
Cifnienic znamionowe: § bar
Temperatura znamionowa: 80 °C
Zalkres regulacji temperatury: 30-80 °C
Rodzsj izolacji tetmicznej: pianka poliuretanowa
Znamionowy czas nagrzewania: A=25°C - 0,6 b, A=50°C - 12h
Dobawe straty energil: 0,75 k'Wh 24 h
Stopied ochrony: P24
Zabezpieczenic antykorozyjne: emalia ceramiczna + anoda magnezowa
Masa (bez wody): 16,5k
Wymiar anody: 921x165

2). Podgraewaiz przeplywowy elekiryczny o mocy 11kW- 1 szt
Parametry techniczne:
Znamionowy pobor moey : 11000 W




[image: image6.png]Napigeie znamionowe [V) : 2/PE~400V S0Hz

Prad mmamionowy : 27.5 V

Bezpiecznik automatyczny : 32 A

Wydsjnos wody mierzona w litrach przy temp. Wody wplywajacej 15°C i cidnicaiu
2000HPa: dla 40°- 5,8; dla 45°- 5,1

Q130002 15°C

Instalacia centrainego ogrzewania:
1. Brak w przedmiarze proby ciénieniowe] rurociqgéw instalaci ¢.0.
Ad.1 Zamawiajacy informuje, iz nalezy uwzglednié proby cisnieniowe rurociagow instalacji
c.0.. Pozycja uznpelnions w zal, Nr 11 do STWZ ,,Przedmiar uzupeiniajacy”

2. Brak w przedmiarze phukania instalacji c.o.
Ad2 Zamawiajacy informuje, iz phikanie instalacji c.0. uwzgledniono w poz.26 przedmiaru
Jnstalacje sanitame wewngtrzne”.

3. Brak w przedmiarze uruchomienia kotowst z preeszkoleniem obstugi.
Ad3 Zamawisjacy informuje, i2 nalezy uwzglednié unichomienie kottowni wraz z
preszkoleniem obstugi. Pozycja uzupelniona w zal, Nr 11 do STWZ , Przedmiar
uzupetnisjacy”

4. Brak w przedmiarze montazu sutomatyki kotta.
Ad.4 Zamawiajacy informue, iz monta automatyki kotia uwzgiedniono w poz.44
przedmiaru ,Instalacic sanitame wewngtrzne”.

5. Brak w przedmiarze robot elekirycznych w kotlowni w celn podaozenia urzadzes.
Ad.5 Zamawiajgcy informuje, i roboty clekiryczne w kotlowni w celu podiaczenia urzadzeii
nalezy skalkuiowaé w poz.47 przedmiaru Instalacje sanitarne wewngtrzne’y

6. Brak w przedmiarze montazu odpowieirznikéw automatycznych nia pionach i w
kotlownl:

Ad.6 Zamawiajacy informuje, i2 nalezy uwzglednié montaz odpowietrznikiw

automatycznych na pionach i w kottowni. Pozycja uzupetniona w zal. Nr 11 do SIWZ

wPrzedmiar uzupelniajacy™

7. Brak w przedmiarze wykonania fundamentu pod kotlern.
Ad7 Zamawisjacy informuje, iz nalezy uwaglednié wykonanie fundamentu pod kottem.
Pozycja uzupetniona w zal.
Nr 11 do SIWZ , Przedmiar uzupeinisjacy”

8. Brak w przedmiarze zaworéw DN 40 mm przy kotle. Co najmnicj 4 szt.
A8 Zamawigjacy informuje, iz nalezy uwzglednié montaz zaworw DN 40 mm. Pozycja
uzupeinioria w zat. Nr 11 do SIWZ ,,Przedmiar uzupelniajacy”

9. Brak w przedmiarze montazu zaworu bezpicczetistwa. Proszg podat srednicg.
Ad9 Zamawisjacy informuje, i2 nalezy uwzglednié monta2 zawor bezpieczeristwa DN 40.
Pozycja uzupetnions s zal, Nr 11 do SIWZ , Przedmiar uzupetniajacy™




[image: image7.png]10. Brak w przedmiarze montazu filtra przy pompie c.0.
Ad.10 Zamawigjacy informuje, i2 nalezy uwzgleduié montaz filtra przy pompie c.0.. Pozycja
uzupeiniona w zal. Nr 11 do STWZ ,Przedmmier uzupehniajacy”

11. Brak w przedmiarze montazu zaworu Zwiotnego przy pomapie c.0.
Ad11 Zamawisjaey informuje, iz nalezy uwzglednié montaz zaworu zwrotnego. Pozycja
uzupelniona w zal. Nr 11 do SIWZ ,Przedmisr uzupeinisjacy”

12. Brak w praodmiarze montazu otuliny na rurach .o, Proszg podaé typ i grubosé otuliny
2 uwzglednieniem Srednic rarociagéw.
Ad.12 Zamawisjscy informuje, i2 nie przewidziano moptowania otulin na rurach c.o..

13. Brak w przedmiarze skucia posadzki w celu wykonania poziomych odeinkow
instalasji c.0.
Ad.13 Zamawiajgey informuje, iZ prewidziano prowadzenie rur instalacii ¢.0. po Scianach i
pod stropem.

14, Brak w przedmiarze naprawy posadzki po utozeniu poziomyeh odeinkaw instalacji
co.
Ad.14 Zamawiajacy informue, iz przewidziano prowadzenie rur instalacji c.o. po cianach i
pod stropem.

15. Brak w przedmisrze usunigeia z budynkn gruzn po robotach zwigzanych z
wykonaniem instalacji ¢.0. Brak wekazanego sposobu utylizacji gruzy.
Ad.15 Zamawiajacy informuje, i2 preewidziano prowndzenie rur instalacji ¢.0. po Scianach i
pod stropemn.

16. Brak w przedmiarze wykucia bruzd dla rur c.0. przy grzejnikach dla pionsw w ilosci
70 m. Chyba e rury 1e majg byé prowadzone po wierzehu scian.
Ad.16 Zamawiajacy informue, iz przewidziano prowadzenie rur instalacji ¢.0. po dcianach i
pod stropers.

17. Brak w przedmiarze zamurowania bruzd dla rur c.o. przy graejaikach dla pionéw w
ilogci 70 m. Chyba 2¢ rury te maja byé prowadzone po wierzchu dcian.
Ad.17 Zamawisjacy informuje, iz przewidziano prowadzenic rur instalacii c.0. po Scianach i
pod stropem,

18. Brak w przedmiarze wykonania przebi¢ preez stropy dla rur c.0. w ilogci 28 szt,
Ad.18 Zamawiajacy informuje, iz wykonanie przebi¢ przez stropy uwzgledniono w poz.61
pracdemiaru , Instalacje sanitarne wewnetrzie”.

19. Brak w przedmiarze zabetonowania przebié praez stropy przy przejiciach rur c.o. w
ilogci 26 sz1.
A0.19 Zamawiajacy informuje, iz wykonanie przebié przez stropy uwzgledniono w poz.65
przedmiaru ,Instalacje senitame wewngtrzne”.

20. Brak w przcdmiarze wykonania prebié preez Sciany dlarur c.0. w ilofei 46 szt.
Ad20 Zamawiajacy informue, iz nalezy uwzglednié wykonanie praebié w Scianach dla rur
instalaci c.0.. Pozycja uzupeiniona w zal. Nr 11 do SIWZ ,Przedmiar uzupelninjacy™




[image: image8.png]21, Brak w przedmiarze zamurowania przebi¢ w Scianach dla rur c.0. w ilosci 46 sz1.
Ad21 Zamawisjacy informuje, i2 nalezy uwzglednié zamurowania przebié w Seianach dla rur
instalacji c.o.. Pozycja uzupelniona w zal. Nr 11 do SIWZ , Przedmiar uzupelnijacy”

22. Prosze b podanie typu i producenta kotla.
Ad.22 Zamawiajacy informuje, i2 przewidziano kociot o mocy T0KW.
Parametry techniczac:
Zakres mocy kotta: 70-75 kW
Paliwo: wegiel kamienny typ 31 (plomienny) lub 32 (gazowo-plomienny), sortymentu
‘groszek {groszek o ziamistodei do 25 mm), pellet (8-12 mm)
Sprawnosé: B3-87 %
Max cignienie: 2 bar .
Min temperatura zasilania: 55 °C
Max temperatura zasilania: 85 °C
Zalecana wysokoéé komina: 10 m
Zalecany prizekedj koming: 220 mm
Wag: ok. 550 kg
Kociot grzewczy wyposazony w uklad automatycznego podawania paliwa do komory
‘paleniskowej, Paliwo do procesu spalania transportowane jest SAmOCZYTnie 2 USYHUOWANEgo
obok kotla zasobnika paliwa za pomoca podajnika slimakowego. Popiél samoczynnic spada
do komory popieinika. Sterownik dokonuje ciaglych pomiarsw temperatury wody: w kotle i
na jej podsiawie steruje prace podajnika paliwa i wentylatora. Po rozpaleniu kociol nie
wymaga stade] obstugi, a jego eksploatacia moze odbywa sig w sposdb ciagly W calym
okresie grzewczym. Parametry czasowe podajnika mozna zaprogramowac.
Kociot posiada dwa tryby pracy:
1). Podtrzymywanie i praca ciagla
2). Ochrona przed przegrzaniem

23, Prosze o padanie typu i producenta pompy, orez jej parametréw.
Ad.23 Zamawiajacy informuje, iz przewidziano zastosowanie pompy:
Parametry techniczne:

Wydsjnost: 9 m*/h

Wysokosé podnoszenia: § m

Max ci$nienie robocze: 1,0 MPa

Max temperatura: 110 °C

Obroty: 3-stopuie predkosei

Srednica przylaczy: 32mm

Masa: 4.2 kg

Zabezpicozenie: wbudowany uklad przeciwzwarciowy
Moc; 140-245 W

24. Prosz¢ o podanie typu glowic termostatycznych (réwniez producenta).
Ad.24 Zamawiajacy informuje, i% przewidziano zastosowanie glowic.
Parametry techmiczne:

Zakres regulacji: 6 30 °C
Odpornoéé na me6z: ok. 6 °C
Histereza: <0,5K |

Zakres temperatury: 6 - 30°C
Skoki temperatury: 0,22 ma/K
Kolor: bialy




[image: image9.png]25, Brak w preedmiarze wykonania oston drewnianych na graejnikach.
Ad.25 Zamawiajacy informuje, i2 nie przewidziano zastosowania oslon drewnianych na
erzejnikach,

RS ntazowe:
1. Brak w przedmiarze naprawy Soian, stropow i posadzek po robotach demantazowych
instalacji sanitarnych.
Ad.1 Zamawiajacy informuje, iz naprawy Scian, stropéw po robotach demontazowych nalezy
skalkulowaé w poz. 68, 69, 70 przedmiary ,Instalacje sanitarne wewnetrzne”. Zamawiajacy
‘ponadto informuje, 2 naprawa posadzek jest zbgdna 7 uwagi na fakt, iz cala posadzka jest
rozbierana (patrz ,. Przedmiar robot branza budowlana)

2. Brak w przedmiarze usunigcia z budynku gruzu, zorau, itd. po robotach
demontazowych inatalacii sanitarnych. Brak wskazanego sposobu utylizacji gz i
zlomu.

Ad2 Zamawisjacy informuje, iz nalezy uwzglednié usunigeia 2 budynku gruzu, zlomu, itd.

Po robotach demontazowych mstalac; sanitarnych. Pozycja uzupelmiona w zal, Nr 11 do

SIWZ , Przedmiar uzupelniajacy”

Ponadto Zamawiajacy dodsje nestepujgce pozycje dotyczage instalacji wodociagowej w
budynku:
1. Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 32 mm o polaczeniach
gwintowanych, na dcisnach w budynkach niemieszkainych - 33,0 m
2. Szafld hydrantowe nascienne - 1,0 szt
3. Zawér hydrantowy o r. nominalnej 25 mm montowany na écissie — 1,0 szt
Pozycje uzupetnione w zal. Nr 11 do SIWZ , Przedmiar uzupelniajacy”

Zgoduic 7 art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycania 2004r. Pzp (Dz. B 2 2010r. Nr 113
poz. 759 ze zmianami) Zamawiajgey zmienia trei¢ Specyfikacji Istotnych Warankiw
Zaméwienia dla ogloszenia o zaméwieniu zamieszczonym w BZP w dniu (4.02.2011r.
pod numerem 41677-2011. Zmisna trefei specyfikac)l fstotnych warunkéw zaméwienia
prowadzi do zmiany treéci ogloszenia o zaméwieniu | zostala zamleszezona w Biuletynie
Zaméwied Publicznych w dniw 02.03.2011 roku.

W SIWZ w rendzisle 1L Opis przedmiotu zaméwienla — jest

Przedmiot zaméwienia obejmuje realizacjg inwestycji Rozbudowa, przebudowa |

wyposatenis budynku wiglofunkcyjnego w Windykach.

Na przedimiot zamowienia skiadaja sie nastepujace elementy:

1) roboty rozblérkowe.

2) roboty ziemne,

3) fundamenty,

4) $ciany nadziemia,

5) schody 2elbetowe,

6) konstrukcja dachu,

7) pokrycie dachu,

8) roboty murowe w istniejacym budynku,

9) roboty 2elbatowe w istniejacym budynku,

10} podioza pod pasadzki,

11) tynki | okiadziny,

12} stolarka oklenna i drzwiowa,

13} posadzid,

14) roboty malarskie,

15} elementy kowalske-slusarskie,

16) doclepienie scian zewnetrznych,

17) opaska wokot budynku | podiazd dia niepetnosprawnych,




[image: image10.png]18) ogrodzenie,
19) instalacie sanitame | grzewcze,
20) instalacje slekiryczne,

21) wyposazenie
Wykonanie wszelkich innych robdt, czynnosci i dokumenttw niezbednych do zrealizowania

iwestycji.

- przygotowanie zapiacza budowy.

- zapewnienia bezpisczeristwa dia 080t i misnis;

- wykonanle peine] obshugi geodezyinai;

- wykonanie dokumentacil powykanawczei;

- wykonanle geodezyjnef inwentaryzacit powykonawczel;

- wykananie innych robdt, ushug | apiat niezbednych do prawidiowsgo zrealizawania przedmiotu
2zaméuwienia,

vt ot Ve 0 Slov PV}
451100001 — Roboty w zakresie burzenia | rozbiérid oblekiéw budowtanych; roboty ziemne
45211350-7 - Robaty budawiane w zakresio budynkéw wislofunkeyjych

'45400000-1 — Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowianych

45342000-6 — Wenoszenie ogrodzen

453300009 — Roboty instaiacyjne wodno-kanalizacyjne | sanftame

453311007 — Instalowanie centrainego ogrzewsnia

45310000-3 - Roboty instaiacyjne etekiryczna

39150000-8 - Rézne meble | wyposazenie

Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia jest zawarty w dokumantacjl projektowe] (zatacznik
Nr 9 | Nr 8 do SIWZ), specyfikaciach technicznych wykonania i odblory robét hudowlanych
(zatacznik Nr 10 do SIWZ} | przedmiarach robst (zstacznik Nr & do SIWZ)

Zamawisjacy dopuszcza moziwosd zZiozenia ofert réwnowaznych w zakresie zaproponowanych
matariatbw i urzadzen wskazanych w dokumentacii projetowei, specyfikacil techniczriej wykonania
1 odblon robot oraz w przedmiarach robot. Zamawisjacy dopuszcza ujecle w ofercie, 8 nasigpnie
zastosowanie Innych materiaidw | urzarizet niz podene w dokumentacii projekiowe pod warunkiem
zapewnienia paramelrdw fie gorszych niz okreslonych w te] dokumentaci. Cletar udowadniania
rownowaznosal zaoferowanego przedmiolu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
W Iskle) Sytuac)l zamawisjacy wymaga ziozenia stosownych dokumentow’ potwierdzaiacych
parametry tych materialéw b urzadze oraz przediotenia listy referancyjne] 2 oblektam, gazie
whudowarie Zostaly zaproponowane zamianniki, W eyluacji, gdy wykonawca zamierza zastosowat
inne malerialy | urzadzenia niz podane w dokumentacil projskiowe] (materialy | urzagzenia
rewnowazne) winlen dolaczyé do oferly wykaz zawlerajacy materialy | urzadzenia zawarte W
dokumentagji projekiowe] oraz podad ich réwnowazniki (nazwy haterislow | urzadzen
zaproponawanych w ofercie). Do Wykazu wowozas nalezy doiaczyé stosowne dokumenty zawierajace
parametry tachniczne zaproponowanych rownowaznych materiakw | urzadzes. W_przypadiu
walpliwosci dotyczacych Townowaznosc oferowanych produktow zamawisigcy wezwie Wykonawey
do zlozenia we wakazanym terminie wyjasnien dotyczacych traai oferty.

Dokumentacja lechniczna jest dostepna na stranje infenetowe] ww. bin wieczfnia.akeassnet net oraz
do wgladu w sledzibie Zamawiajacego pok. 18, za wyjaikem dni wolnyoh od pracy, w godz. 8:00 -
1600,

Wykonawea jest zobowiazany do udzielenia minimum 36 missiecznej gwaranci, w zakresie
wykonanych robdt budowtanych, a dia zainstalowanych maszyn | urzadzeh wg gwarancii producenta
lecz rie kroce} niz na okres 12 missiecy.

W SIWZ w rozdziale I1L Opis przedmiotu zaméwienia — powinno byd
Preedmict zamowienia obejmuje realizacke Inwestycji: Rozbudows, przebudows |

‘wyposazenie budynku widlofunkcyjnego w Windykach.

‘Na przedmiot zamewienia skiadaja sie nastepujace slsmenty:

22) roboty rozbidricows,

23) roboty ziemns,

24) fundamenty, .

25) sciany nadziemia,

28) schody zelbelows,

27) konstrukeja dachu,




[image: image11.png]28) pokrycie dachu,
29) roboty murowe W stniejacym budynku,
30) roboty 2elbetows w istnisjacym budyeku,
31) podia2a pod posadzki,
32) tynki | okladziny,
39) stolarka okienna { drzwiowa,
34) posadzki,
35) robaty malarskie,
38) elementy kowalsko-siusarsie,
37) docieplenie dcian zewngtrznych,
38) opasica woks budynku | podjazd dia niepainosprawnych,
20) ogrodzarnie,
40) instalacje sanitarne | grzewczs,
41) ingtalacje slektryczne,
42) wyposazenie
Wykonanle wazelkich innych fobdt, czynnoscl i dokumentow niszbednych do zrealizowania
inmwestyci.
- przygotowanie zapiecza budowy;
- zEpewnienie bezpieczetisiwa dia osdb | mienia;
- wylananie peinej obshugi geodezyjnej;
- wykonanie dokumentacjl powykonawczej;
- wykonanie geodszy|ne] inwentaryzacil powykonawczej;
- wykonsnie innych robdt, usiug i opiat niezbednych do prawidiowego zrealizowania przedmioty
zaméwienia,

! e CPVY,

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorid oblekiéw budowtanych; roboty ziemne
45211350-7 — Robioty budowlane w zakresie budynkow wielofunkayinych

45400000-1 — Roboty wykofczeniowe w zskresie obiektw budawianych

453420006 — Wanoszenle ogrodzen

45330000-0 — Roboty instatacyjne wodnc-kanalizacyjne  sanitarne

45331100-7 — Instaiowanie centralnego agrzewania

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

39150000-8 — Rézne mable | wyposazenia =

‘Szczegolowy opis przedmiotu zamGwienia Jost zawarty w dokumentac]l projektows] (zatacznik
Nr 9 1 Nr 8 do SIWZ), specyfikacjach technicznych wykonanla | odbloru robst budowlanych
(zatacanik Nr 10 do 8WZ) | prasdmiarach robst (zaincznlk Nr § do SIWZ) araz w praedmiarze
uzupelniajacym (zstacznik nr 11 do SWZ).

Zamawisjacy dopuszcza modliwodé zZiozenia ofert rwnowaznych w zakresi zapropanowanych
materialow | urzadzen wekazanych w dokumentaci projeidowei, specyfiadii techniczne] wykonania
i odbloru fobét orez w przedmiarsch rabét. Zamawisjacy dopuszcza ujedie W ofercie, & astepnio
zastosowanie innych materiskw | urzadzef niz podane w dokumantacii projektowej pod warunkiem
zapewnienia parsmalrow nie gorszych niz okreslonych w te] dokumentaci. Cigzar udowadnienia
rownowasnodci zaoferowanego przedmiotu $poczywa na Wykonawcy (ant 30 ust § ustawy Pzp).
W takie] sytuacjl zamawiojecy wymaga ziozenia stoaownych dokumentdw pobwierdzajacych
‘parametry tych materiatow Hib urzadzed oraz przediozenia listy referancyinej z obiekiami, gdzie
whudowane zostaly zaprponowsne zamiennil. W sytuacji, gdy wykonawca zamjerza zastosowad
inne materisly i urzadzenia niz podane w dokumentasji projekiows) (materaty i urzadzenia
réwnowazne) winlen dolaczyé do oferty wykaz zawierajacy materisly | urzquzenia zaware W
dokumentacyi projekiowej Otaz podaé ich rownowaniki (nazwy materaiow i urzadzef
zapropanowanych w ofercie). Do wykazu wéwezss nalszy doiaczyd stosowne dokumenty zawierajace
parametry technicane zaproponowanych rownowaznych materiatow ( urzadzeA. W _prypadku
watpliwosci dotyczacych rewnowsnosc ofsrowanych produktiw zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zlozenia ws wskazenym tarminis wyjasnie dotyczacych tresci oferty.

Dokumentaca techniczna jest dostapna na stronie intemeiowe] www.bip.wiecznia,akcessnet.net oraz
do wyiadu w siedzibie Zomewiajacego pok. 18, za wyjatiklem doi woinych od pracy, W godz. 800 ~
16:00. .





[image: image12.png]Wykonawea jest zobowiszany do udzielenia minimum 38 miesigczne gwarancji, w_zakiasie
wykonanych robot budowlanych, @ dia zainstalowanych maszyn i urzadzen wp gwarandji producents
lecz nla krdce; niz na okres 12 miesiccy.
W SIWZ w rozdziale V1 pkt. 4e- jest
) Szczegtiowy kosziorys ofertowy, sporzadzony na podstawie przedmiary robdt stancwiacego
zalacznik or 5 do niniejsze} SIWZ;

W SIWZ w rozdziale Vi pkt. 4e- powinno by¢
) Szczegolowy kosztorys oferlowy, sporzadzony na podstawie przedmiaru robdt stanowiacego
zsleznik ne § oraz przedmiar uzupeinisjacego - zatacznik ne 11 do niniejsze} SWZ.

f)
W SIWZ w razdziale XOCVIll - fest

Zalaczniki

Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy - wzoc

Zatacznik nr 2 - Otwisdczenie Wykonawcy o speinianiu warunkéw udzialu w postepowaniu,
o kidrych mowa w art. 22 ust ¥ Pzp. - wz6r

Zatacanik nr2a - Ofwiadczenie o nis podlegani wykluczeniu z postgpowarie fia podstawie
art 24 ust 112 Pzp. —wabr

Zalacznik ni2b - Ofwisdczenie, 28 osoby, kitre bed uczestniczy w wykonywaniu
Zamdwienia, posiadaja wymagana uprGwnienia - WZor

Zatacznik nr 3- Wykaz wykonanych fobodt budowtanych - wzdt

Zatagznik nr 4 - Umowa - wabr

Zatgcznik nw § - Przedmiar robdt

Zatgeznk nr6 - Potencist kadrowy wykaz 0s6b, ktdrymi dysponuie lub bedzie dysponowat
‘Wykonawca — wzor

Zatqeznlk ot 7 - Propozycia Zecenia czesci zamowienia podwykanawoom — wzér

Zatgoznik nr 8 - Wykaz wyposazenia budynku wielofunkcyjnego w Windykach

Zalagznilc or 9 - Dokumentacis projekiowa

Zalacznik nr10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robgt Budowianych

W SIWZ w rozdziale XXVIll - powinno by¢

Zatpezniki

Zalacznik ar 1 - Formularz ofertowy - wzér

Zatacanik nr 2 - Otwiadczenie Wykonawcy o spefnianiu warnunkow udziahy w postgpawani,

o  kitrych mowa w art. 22 Ust 1 Pzp. — waor

Zakacznik ni2a - Otwiadczenie o nie podieganiu wykluczeniu 2 postepowania na podstawle
et 24 ust. 12 Pzp. —wzbr

Zataczni nr2b - Obwiadczenie, 26 0soby, kire beda uczastriczyt w wykonywaniu
zaméwieni, posiadaja Wymagasie uprawniania - w261

Zatagznik nr 3 - Wykaz wykonanych robot budowlanych - wzor

Zataeznik o7 4 - Umowa - wzdr

Zataczrik nr 5 - Przsdmiar robét

Ztagznik nr 6 - Potencial kadrowy wykaz osoh, kidrymi dysponuje fub bedzie dysponowsl

wabr

Wykonawca -

Zalacanik nr 7 - Propozycia ziecenia czgsci zamwisnia podwykonaweom — wzor
Zafacanik i 8 - Wykaz wyposazenia budyniu wislofunkcyinego w Windykach
Zafacznik n © - Dokumentacja projektowa

Zalgcanik nri0 - Specyfikacie Techniczne Wykonanis | Odbioru Robtt Budowlanych
Zatgeznik Nr 11- Przedmiar uzupetafajacy

VW

- doft Warecki




