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RAPORT Z BADAN NR 28867/LB/2025

Zleceniodawea: Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu
ul. Janowiecka S8A

62-100 WAGROWIEC

Nr zlecenia: 0237202
Badany obiekt: Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi
Miejsce pobrania: Gmina Wagrowiec, wodociag wiejski Potulice
Stacja uzdatniania wody
inne dane: -
Prébka pobrana przez: Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. - Przemystaw Andrzejewski
Zgodniez: (A) PN-EN 1SO 19458:2007; {A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07;;
Data pobierania: 2025-04-10
Data dostarczenia: 2025-04-11
Stan probki: Bez zastrzeen
Numer identyfikacyjny laboratorium: 0025081725

Data rozpoczecia badan: 2025-04-11
Data zakoriczenia badarn: 2025-04-14

Raport autoryzowal:  Specjalista w Laboratorium: mgr Patrycia Piekarska

Raport wygenerowat i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta: {Starszy
Keordynator ds. technicznej obstugi klienta) Aleksandra Jonik
certyfikat kwalifikowany nr 1EB2014290E4C8E4 {okres wainosci:15.02.2025-15.02, 2027} wydany przez CUZ Sigilium - QCAL

Raport zostal autoryzowany | wygenerowany elektronicznie
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Raport z badan nr 28867/LB/2025

Parametr / Wynik Jednostka Wartoséé dopuszczaina Stwierdzenie
Metoda badawcza / 2akres z niepewnoicig okresiona w zgodnosci
obowigzujacych przepisach
prawnych *
Temperatura {T} : , o
A | EFO/PB/10/A03.05.2022 - {0.0-60.0} 10.3 £1.0 *C .
e H
Zapach / liczha progowa zapachy TON H
i P.EN 16222006 (LIB) TON | <t | A | TON | i
Smak / liczba progowa smaku TFN H
AS) | pNGEN 1622:2006 - (1-16) TFN i Pl *
| Liczba bakterii grupy coli
PR-EN IS0 i .
A | 5308-1:2014-124A1:2017-04 - {1-100) S B B Al =
jtk/100 mi
Liczba Escherichia coli
PN-EN IS0 ; : ;
AS) | 9308-1:2014-124A1:2017-04 - {1-100} A & o g b -
jtk/100 mi :
Ogdina liczba mikroorganizmow w :
AS) | 22°Cpo 72k 14 i [8-24) fifml | * T
PN-EN 150 6222: 2004 - {1-300} jtk/m! :
Liczba enterokokéw katowych ‘
AlS) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - {1-160) a R tk/100 mi max. 0 G
jtk/100 mi :
Chior wolny {T}
A{S) | PN-EN IS0 7393-2:2018-04 - 020 1 2005 mg/t max, 0,3 26
{0.02-8.0) mg/! :

Zapach / liczba progowa zapachu TON - Akeeptowalny dla laboratoryjnegoe zespolu oceniajgcego.
Smak / liczha progowa smaku TEN - Akceptowalny dia laboratoryjnego zespolu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska 5p. 2 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badar {2z uwglednieniem pobierania
probek) nr NS.HK.9027.3.7.2025.NK obowigzujace do dnia 17.03.2026r.

Stwierdzenie zgodnosci - nie uwzgledniajace niepewnoscl pomiaru/metady, zgodnie 2 zasada prostej akceptacji/ prostege odrzucenia - {dia
wynikdw w zakresie metody)/ interpretacja {dia rezuitatéw poza zakresem metody) dokenane zostalo wg wymagan okreslonych w zatgezniku nr

1 w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 2 dnia 7 grudnla 2017 v. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz.U.2017,

p02.2298}): 2G - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami {wartoscig parametryezna) // NZ - wynik/ rezultat niezgodny 2
wyspecyfikowanymi wymaganiami {wartoscia parametryczal. _

istnieje ryavko, ie preedstawione stwierdzenie zgodnosci/ interpretacia rezultatéw moga odbiegad od stwierdzenia zgodniodci/ interpretacii
przeprowadzonych praez inny podmict,

*W odniesieniu do wynikdw barwy, metnodci, smalay, zapachuy, ogéinego wegla organicznege oraz ogdinej liczby mikroorganizméw w 220C aceny
nieprawidtowosci zmian dokonuje Zieceniodawea.

& ~badaniz akredybowane wykonane w siedzibie pldwne} {ul. Dwacowa 8) Eurufing GRS Palska Sp. 2 0.0, 2amieszczone w Zakrasie Akredytacii AR 213

ALKS - badsnie skredytowane wykonane w oddziale {(ul, Karafiny 4} Eurofins DBIKS Polska Sp. 2 0.0, mieszczone w Zakrasie Akredytac)i AB 213

HA lub N - badanie nieakredyiowane wykonans w siedzibie gléwnej (ul. Owocowa 8} Eurofins OBxKS Polska $p. 2 b0 {nie zamieszezone w zakresie akredytacii AB 213, ub prredstawiajgee

wynik ponife] lub powyiej akredvmwanagc yakresu metody}

Mk} - badanie nieakredyt vy w oddziale {ul, Karaliny 4} Eurofing UBIKS Polska Sp. 2 0.0, [nie yamieszcrone w zakresie akradytacii AR 213, lub praedstawiajgce wynik ponidel

1ub powyiej akradytowanego zak dy}

{£} « badanie umxeszwme w elastycznym 2akresie skeedytac)i or AB 213

{7}~ badania wykonywane w migjscach innyeh nit stala sieduiba Laborstoriurs Eureting OBIXS Polska 3p. 2 0.0,
A[P}~ badanie akredymwane Zamiesiczone wzakrasie akredvtac}i zewnetranego dostawey ustug faboratoryjnych

P} badanie nieakrody witk pra: etrznego dostawee usiug faboratoryinych
{NR} ~ badanie wykonane metody attematywna la metody wakazana] w preepisie praws - Laboratorium posiada dowody uzysh - Enedci wynikiw
{W} - praywol Wy nia zostaly wytefane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub 2 zastgpieniem

{53 badanie shiete watwierdreniem WSE
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Raport z badaf nr 28867/L8/2025

Dla prébek nle pobranyeh prrez Laboratorium dane dotycrace probki (w tym mogace bezpodrednia wplywsé na waznodé wynikow: deta pobrania, miefsce pobiersnia, obiekt badas)
1ostaly podane przez Klienta; wyniki badad dotyczg tyike otrzymanych | badanyeh prébek, niep $¢ veyniku {jeleli podano) nle uweglednia poblerania, leteli nie podane insczej dis
prébek nie pobranyeh prees Lab it plan | procedury publerania sz identyfikowaine ¢ Klienta.

Dia probek nie polranyeh preez Laboratorium, jeiell Klient nie uszezep6lowit matrycy podajar jako obiekt badat Jwats® ~ plerwiastkl badane z wykorzystanien techniki ICP pznaczone
taty z probki 2ak nej | sqczone] prrey saczek migkkl

Dla prébek poblersnyeh | badanyeh przer Laboratorium: plany/ harmanogramy @ procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébli mogaee mied whlyw
na wainoké wynikéw {w tym punkt pobrania oraz identyfikacja oblektu badad) zostaly pedane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badad dotyczg pobranych i badanych probek, a
niepewnoié rorszerzana metody uwiglédnia pobleranie.

Nizp £6 {jesell podano); dia badan sensorycanyeh podano jake przedziat §retnie] geometrycznej, dia badad mikrobiologlcanych niepewnoit pomiary zostala oszacowana zgodnie 2150
28201 7 awaniem podejicia calodciowego {rozszerzona niepewnodé pomiary zostala obliczona dia wspdiczynnika k=2, co odpowlads przedziatowi ufnpiei ok, 95%); dia pozostalych
badar skredlono jako niepawnosé rozszerzong metody U wspdlczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniiki {z3 wyjatkiem badan biologiczoyeh} ensjdujace sie punile} § powyle] zakrest metedy przedstawione w sposdh ilodelowy {nie w formie < lub >* dolnej/gdene] granicy 2akresu
pomiarowego metady} enajduja sie poza 2akresem akredytacii,

Do rezultatéw badania padativeh w formie < fub » v {gdze yewartodé mezurandu odpowiadajgca dalnelf gérej granicy zakresi pomiarowego metady) praed 2 {na L
Zlecajgcrgo) rozszerzana niep 42 st i nlep & pomisiru te] wartoscl {np. dla rezultatu <0,05 my/l, wartosé niepewnodel przedstawions fest dia wyniku 0,08 mg/l)
W przypadiu badaf bivfogicznych:

* wyniki podane w formie <4 nalety intepretowad jako: mik ganizmy sg ob w liczbie mniefszej nit 4,

¥ w arnaczaniu ogdine] iczhy mikroorganizmdw orat liceby Legionella spp. wynik 2ero 0" oznacza, te bakterl) nie wykiyto w badanej objetodei.
Stwierdzenle sgatnosel orazf lub apinia i interpretacis uzyskinych wynikdw rezultatéw badad ze wskazanymi wymaganiami dokonane jest zgodnie 2 pkt 7.8.2.2. Podrgtenika Zarzadeania
oraz dokumentem LAC-GB2019. Zasada podejmowania deeyzjt jest zgodna 2 wymaganiami sbowiqzujacyeh preepisw prawa. W praypadku braku jednognacznych wytycnych, jelli nie
wzgodnions inace), Lab yrivn stosuje de podejmowania decyzi NIE uwagledniajary niep £ei pomiaru/ etody, 12w, zassuy proste] skeeptacii/ prostego odrzucenta « wynik/
rezultat punitej orar wynik réway wartodcl parametrycene] 53 sane 22 2godne, a wynik powyie} wartodcl parametryczne] jest uznawany za niezgodny {ryzvko blgdng| akeeptacii/
blednege odrzucenia wynosi do 50%).
Daty wykonywania paszczegdinych badad 53 identyfikowalne w z_zuisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sy zgodnie z Instrokeja ogdinofaboratoryjng EFOAQJ03 Ropatrywanie skarg” dostepng na i
Rapory moie by¢ powiglany jedynie wealoscl
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