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YAKXs 4x35mm” — wlg odrebnego
opracowania i wykonawstwa

Zakladu Energetycznego [ =52m

zigcze

kablowe wraz z ukladem
pomiarowym ZK1+1P

Ps= 16,0 kW

Zakres prac do wykonania przez inwestora
Oznaczono kolorem czerwonym.

System ochrony przed dotykiem posrednim-

YKY 4 10mm® L=15m
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Obiekt Oczyszczalnia Sciekdw
Adres Wola Wodyniska ( dz. nr_ 165 ; 166), gm. Wodynie.
Zakres Schemat zasilania — kable zalicznikowe
Projektowat |Ireneusz Wojcik GP s [rPOd
tukdw, 7342/101/107 puno
ul. Wilczyriskiego 34 /93 2400




