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UWAGA
— zlqcze napowietrzne ZN i tablice licznikowq TL  wykonaé w skrzynkach firmy EMITER
i zamontowa¢ na stupie nr 2—1/RN-10
— w tablicy TL, licznik i ogranicznik prqdu S313 ostoni¢ przestonq z poliweglanu przezroczystego

OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TNC

Pracownia Projektowa "EL” Jerzy Chudawski
ul. Gen. Jana Skrzyneckiego 25, 08—110 Siedice tel. 025/644 44 60

OBIEKT PARK PODWORSKI W WOLI WODYNSKIEJ gm.Wodynie
REWALORYZACJA | ADAPTACJA PARKU
dziatki: 170, 162/2, 169, 171/9, Wola Wodynska

PROJEKT

OSWIETLENIE PARKU RYS. 2
NAZWA RYSUNKU  IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA
OPRACOWAL  magr inz. Jerzy Chudawski upr. GBP 4224/57/50/89 _ podz.
PODIS: _ WRZESIER 2011




