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Budowa budynku przedszkola ze żłobkiem, naziemnego zbiornika na gaz o poj. do 5000 l,

usytuowanego na płycie fundamentowej z wewętrzną instalacją gazu, wykonanie

utwardzenia z miejscami parkingowymi, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej -  w

zabudowie usługowej - usługa oświaty, placówka opiekuńczo-wychowawcza

AutoCAD SHX Text
Zasilanie z RG

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3,N; Iz=6kA

AutoCAD SHX Text
Kl. C SPC-S-20/280/4

AutoCAD SHX Text
0V1

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3

AutoCAD SHX Text
LK-713G

AutoCAD SHX Text
L0

AutoCAD SHX Text
BZ-3 3x1A

AutoCAD SHX Text
F0

AutoCAD SHX Text
N2XH-J 5x16 mm2

AutoCAD SHX Text
Jn = 34,4 A

AutoCAD SHX Text
Pszyt.całk.-  22,2 kW

AutoCAD SHX Text
Pinst.całk.- 44,3 kW

AutoCAD SHX Text
F003

AutoCAD SHX Text
B25A

AutoCAD SHX Text
F004

AutoCAD SHX Text
B25A

AutoCAD SHX Text
F005

AutoCAD SHX Text
B16A

AutoCAD SHX Text
B16A

AutoCAD SHX Text
Q1

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
F002

AutoCAD SHX Text
F001

AutoCAD SHX Text
F006

AutoCAD SHX Text
F009

AutoCAD SHX Text
L1,N

AutoCAD SHX Text
Q4

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
F008

AutoCAD SHX Text
F007

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
1,6

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
F010

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
L2,N

AutoCAD SHX Text
Q5

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
12,5

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
12,5

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
B16A

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
B16A

AutoCAD SHX Text
B16A

AutoCAD SHX Text
2,4

AutoCAD SHX Text
B16A

AutoCAD SHX Text
1,6

AutoCAD SHX Text
1,6

AutoCAD SHX Text
B10A

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
zasilenia

AutoCAD SHX Text
pieca konwekc.

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
zasilenia

AutoCAD SHX Text
zmywarki

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
zasilenia

AutoCAD SHX Text
obieraczki

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3,N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
40A/0,03A typ AC

AutoCAD SHX Text
40A/0,03A typ AC

AutoCAD SHX Text
40A/0,03A typ AC

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
1,6

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
0,6

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
F011

AutoCAD SHX Text
0,6

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
B10A

AutoCAD SHX Text
L3,N

AutoCAD SHX Text
Q6

AutoCAD SHX Text
B10A

AutoCAD SHX Text
F012

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
podstawowe

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
B10A

AutoCAD SHX Text
F013

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
podstawowe

AutoCAD SHX Text
40A/0,03A typ AC

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
awaryjne

AutoCAD SHX Text
Q2

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3,N

AutoCAD SHX Text
40A/0,03A typ AC

AutoCAD SHX Text
Q3

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3,N

AutoCAD SHX Text
40A/0,03A typ AC

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
B16A

AutoCAD SHX Text
Q7

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
F014

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Zasilenie

AutoCAD SHX Text
centrali

AutoCAD SHX Text
wentylacji NW2

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3,N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
40A/0,03A typ AC

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3,N; Iz=6kA

AutoCAD SHX Text
N2XH-J 2x1,5

AutoCAD SHX Text
Sterowanie

AutoCAD SHX Text
wentylatorem

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
0,13

AutoCAD SHX Text
Przyłącze

AutoCAD SHX Text
wentylatora

AutoCAD SHX Text
K016

AutoCAD SHX Text
dachowego W5

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
F016

AutoCAD SHX Text
N2XH-J 3x1,5

AutoCAD SHX Text
F016

AutoCAD SHX Text
L1,N

AutoCAD SHX Text
B10A

AutoCAD SHX Text
N2XH-J 2x1,5

AutoCAD SHX Text
Sterowanie

AutoCAD SHX Text
wentylatorem

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
Przyłącze

AutoCAD SHX Text
wentylatora

AutoCAD SHX Text
K015

AutoCAD SHX Text
dachowego W4

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
F015

AutoCAD SHX Text
N2XH-J 3x1,5

AutoCAD SHX Text
F015

AutoCAD SHX Text
L1,N

AutoCAD SHX Text
B10A

AutoCAD SHX Text
Na dachu budynku

AutoCAD SHX Text
Łączyć poprzez wyłączniki 

AutoCAD SHX Text
serwisowe wentylatora

AutoCAD SHX Text
Na dachu budynku

AutoCAD SHX Text
Łączyć poprzez wyłączniki 

AutoCAD SHX Text
serwisowe wentylatora

AutoCAD SHX Text
Z-MS-0,63/2

AutoCAD SHX Text
Z-MS-1,6/2

AutoCAD SHX Text
Z-SCH230/1/25-20

AutoCAD SHX Text
Z-SCH230/1/25-20


	Arkusze i widoki
	Model


