
Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego 
kablem YAKXS 4x16 mm² +FeZn 25x4(UG)

L=60/70m
ETAP II

proj. SON
ETAP II

istnj. st. tr. słupowa 
"SOĆKI" nr 06-0932

TN-C

istn. 2-1
istn. 2-2istn. 2-3istn. 2-4

istn. 2-5istn. 2-6istn. 2-7istn. 2-8istn. 2-9istn. 2-10
istn. 2-11istn. 2-12

istn. 2-13

istn. linia nap. nN 0,4 kV przewodami  
3xAL35+1xAL25 mm² +1xAL25 mm² (ośw)

własność PGE
proj. oprawy IZYLUM 1 / 5311 / 40 LEDs 180mA NW 740 49,5W  własność UG Wodynie 

istn. linia nap. nN 0,4 kV przewodami  
3xAL50+1xAL35 mm² +1xAL25 mm² (ośw)

własność PGE
proj. oprawy IZYLUM 1 / 5311 / 40 LEDs 180mA NW 740 49,5W  własność UG Wodynie 

montaż nowych opraw na istniejących słupach objęty ETAPEM II ROBÓT

istn. 1-1
istn. 1-2 istn. 1-2A

istn. 1-3 istn. 1-4
istn. 1-5 istn. 1-6 istn. 1-7 istn. 1-8 istn. 1-9

istn. 1-10

istn. 1-11

istn. 1-12

istn. 1-13

istn. 1-14

proj. 1/UG
V-8

Budowa sieci energetycznej poniżej 1kV- kablowej linii oświetlenia ulicznego, montaż opraw 
na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Soćki gm. Wodynie
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