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Istn. stacja transf. 15/0,4kV

"Miedzechów 5" nr 379

STSuo 20/250 SN=63kVA
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 K-10,5/6
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P-10/ŻN
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K-10,5/6

   4/1/E

K-10,5/6

Obw. nr 1 ośw. - Proj. dobudowa linii oświetlenia ulicznego AsXSn2x25mm²    dł. 573m      6p=42,5MPa

                  
          na wspólnych konstrukcjach z siecią dystrybucyjną n.n.

Obw. nr 3 k-k Olszany -  Istn. linia dystrybucyjna AsXSn4x70mm²

                   
                   

                   
    dł. 407m

Obw. nr 1  k-k Budziszynek  -  Istn. linia dystrybucyjna AsXSn4x70mm²

                  
                  

                  
                  

      dł. 166m

Proj. 1xGXO-0,66/5

istn. uziom R≤10Ω

Proj. 1xGXO-0,66/5

istn. uziom R≤10Ω

Proj. 1xGXO-0,66/5

istn. uziom R≤10Ω

Dobudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV

na istn. linii dystrybucyjnej dla oświetlenia drogi gminnej

w miejscowości Miedzechów gm. Jasieniec

EN 07.2022
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Sprawdzający:

Zasilanie z istn. stacji transf. 15/0,4kV "Miedzechów 5" nr 379

Praca sieci niskiego napięcia w układzie TN-C

   Ochrona przed dotykiem pośrednim w układzie j.w.:

-  samoczynne wyłączenie w układzie TN-C

-  urządzenia wykonane w II klasie ochrony (przewody, oprawy)

2

Dobudowa linii oświetlenia drogowego

  sieć elektroenergetyczna do 1kV ośw. ulicznego

Zakres robót

1. Montaż skrzynki oświetleniowej SOM-1                             -       kpl. 1

2. Montaż opraw oświetlenia drogowego typu LED               -       szt. 8

    o mocy Pz=72W na wysięgnikach jednoramiennych

3. Montaż przewodu ośw. AsXSn2x25mm²                            -       m. 595

4. Montaż ogranicznika przepięć GXO-0,66/5                        -       szt. 3

Obw. ośw. od istn. sł. nr 4 do istn. sł. nr 28

  - proj. oprawy LED 8szt.xPn=72W (moc pobierana) = 576W

Układ pomiarowy ośw. 1-faz., zabezpieczenie główne przedlicznikowe S 301 C16A

odpowiadające mocy przyłączeniowej Pp=3kW zgodnie z warunkami przyłączenia

nr 22-I7/WP/01181 z dn. 04.04.2022r do sieci dystrybucyjnej 0,4kV


